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THEME: "ANALYSIS OF FLOW BATTERIES AS A MEANS OF ENERGY STORAGE 
TO LEVELING THE PEAK OF LOAD, IMPROVING THE ENERGETIC EFFICIENCY OF 
THE ELECTRIC DEMAND PATTERN" 
 
Author: Lema Osorio Paúl Alfredo 
 
ABSTRACT 
 
This research work is focused on energy efficiency and sustainable development, which took 
into consideration one of the essential fields and currently developing energy storage, making 
a brief comparison between the different technologies and focusing on to conventional and flow 
batteries as a case study. A bibliographic compilation of data on the batteries was carried out to 
determine the advantages and disadvantages that they have in the economic, environmental, 
maintenance costs, implementation costs and the technical characteristics they have such as 
charge/discharge cycles, energy density, performance among other parameters. The researcher 
proceeded to use the historical data of the daily demand of an industry, later by analyzing this 
parameter, the rules of the tariff schedule of ARCONEL 007/00 were applied to evaluate its 
monthly consumption incidence and the benefits that have to correct the pattern of daily demand 
in its peaks and valleys to reduce the payment of the electric sheet using programs such as 
EXCEL for the simulation of load profiles, NEPLAN for flow diagrams and schemes. The 
mathematical financial formulas (NPV, IRR, NPV-INVERSION, and PAYBACK) were 
applied for the evaluation of the project, observing the economic viability for the 
implementation. The plan shows the economic benefits of leveling the load pattern according 
to the different time bands when applying the rate schedule. The application of the batteries in 
the Ecuadorian electrical system as an alternative for energy storage and leveling of the curve 
due to the low cost of electric power is not viable yet since in a predominance system of a 
hydraulic generation that is considered the cheapest compared to the other generation systems. 
Despite this observation, it is an excellent alternative for incorporation in non-conventional 
generation systems (solar, wind), due to its oscillation and storage difficulty. This research 
aimed to solve the necessity to select the appropriate technology when implementing the flow 
batteries (REDOX) in an industry, observing its technical and economic benefits, and the 
analysis to proceed to determine an implementation project of this technology and the curves 
resulting from the daily demand of the industry. 
 
Keywords: Flow Batteries (REDOX), rate fee, energy density, load/discharge cycles, 
efficiency, NEPLAN, daily demand pattern. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.  
 
La energía convencional (hidroeléctrica), ya sea por los costos de mantenimiento, operativos, 
facilidad de generación, han sido la principal alternativa desde sus principios; siendo el agua la 
energía primaria más común para la generación, se ha considerado a ésta como un recurso clave 
en la energías. De esta forma se ha desarrollado la tecnología de hidrogeneración,   durante las 
últimas décadas  han empezado a introducirse como una alternativa de generación, la energía 
solar, geotérmica, eólica, etc. [1]; cuyo avance  ha sido limitado por los costos de inversión que 
estos representan. 
Las fuentes antes mencionadas dependen de las condiciones climáticas tal es el caso del viento 
para la generación eólica y de la presencia de lluvias para las hidráulicas, siendo la producción 
eléctrica en ocasiones mayor que la demanda y en otras situaciones se presentarán de forma 
inversa. 
Para la época de producción en exceso y/o de baja demanda de la energía eléctrica, es decir, 
cuando se tenga energía generada disponible puede, ésta,  utilizarse para su almacenamiento, 
para lo cual, se buscan alternativas  de acumulación cuya tecnología se encuentra en desarrollo. 
Con el desarrollo de la industria se fortalece el concepto de calidad de energía, la seguridad, 
abastecimiento constante y ahorro económico; implementando de esta forma tecnologías que 
permitan cumplir estos parámetros. 
De la información existente en bibliografía especializada se ha escogido la utilización de 
baterías de flujo que por sus características físico – químicas de operación permitirán cumplir 
con el objetivo planteado al permitir el almacenamiento de energía eléctrica a gran escala.  
3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.  
 
La curva de demanda de un sistema de distribución es el aporte de las demandas coincidentes 
y no del usurario final, la misma que en nuestro país tiene como resultante un gráfico que 
contiene, generalmente, dos picos uno al medio día y el otro en la tarde. 
En cambio, la curva de demanda  de una industria dependerá de la organización productiva que 
esta tenga. 
Tanto la demanda del sistema público como demanda industrial particular obliga a diseñar y 
construir su infraestructura eléctrica  para que soporte las demandas máximas, lo cual obliga a 
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dimensionar sus circuitos para valores altos de flujo de potencia, quedando  subutilizadas en las 
horas de demanda media y mínima.  
Al considerarse el suministro puntual localizado (banco de baterías) junto a la carga, a nivel 
industrial, o a nivel de A/P (alimentador primarios),  en la subestaciones de distribución se 
estaría eliminando  el suministro exterior con la disminución de pérdidas por transporte  y el 
uso eficiente de la energía. 
En este contexto, la utilización del concepto de eficiencia aportaría a una reducción del 
consumo a nivel de distribución pública y, lo particular, dentro del reporte económico que 
deberá desembolsar el industrial por consumo productivo. 
Por tanto, el aporte investigativo del presente trabajo estará encaminado   al conocimiento de  
las ventajas que presentan las distintas tecnologías de aprovechamiento eficiente, permitiendo 
el almacenamiento de energía eléctrica a gran escala para tener un uso más eficiente tanto de 
los sistemas de transmisión como de las redes de distribución. 
4. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO.  
 
Direccionado al sector industrial que permita proteger de eventos de corta duración que afecten 
a la calidad de energía consumida, la seguridad de abastecimiento por parte del sistema de 
almacenamiento incluso si es necesario trabajar en isla hasta la re-sincronización de la fuente 
principal de generación, el almacenamiento en periodos de bajo coste eléctrico  así como y el 
consumo cuando el coste de electricidad es mayor  y, la reducción de los picos de potencia. 
5. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN.  
5.1 Situación problemática  
 
En las últimas décadas, el panorama del mercado eléctrico ha cambiado, enfocándose en una 
mayor introducción de energías renovables, con el objetivo de suministrar energía, requerida 
para abastecer la  demanda requerida del sistema de una forma fiable y eficiente. De la misma 
forma el desarrollo de la industria busca la implementación de sistemas que fortalezcan la 
calidad de energía  haciendo  eficiente el suministro energético y económicamente viable. 
En base a estas condiciones, las instalaciones del sistema de almacenamiento aumentan así 
como las diferentes elecciones de equipos de almacenamiento para mejorar su funcionamiento 
[2]. 
En la necesidad de controlar la red; se carece de  redes  de transporte y distribución inteligentes 
y eficientes. De esta forma las redes deben tener puntos de almacenamiento de energía en los 
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lugares y momentos adecuados. Para mejorar la adaptación de la generación a la demanda (baja 
demando o pico de demanda), y mantener de una manera eficiente la estabilidad de la red. Así 
también las condiciones que aseguren calidad de energía hacia la industria con seguridad de 
abastecimiento, protección sobre eventos inesperados y un suministro de energía eficiente. 
Entre las alternativas de energía  destacan la eólicas y solares, como fuentes de energía para el 
sector residencial, comercial o industrial, los beneficios que conlleva tener un sistema eficiente 
de suministro eléctrico; aún se encuentra limitada por los costos de su producción, sus formas 
de captarlas y transformarlas.  
El almacenamiento de la energía eléctrica es aún un campo que se encuentra en desarrollo, es 
el almacenar y poder suministrar según los requerimientos del sistema o consumidor,  siendo 
necesario mejorar la eficiencia energética.  
5.2 Formulación del problema 
Insuficiencia en la aplicación de los sistemas de almacenamiento en la región, para el 
aplanamiento del pico de carga. 
5.3 Formulación de la hipótesis  
 
El análisis de las baterías de flujo como medio de almacenamiento de energía permitirá el 
aplanamiento de pico de carga reduciendo el costo de la tarifa eléctrica. 
6. OBJETIVOS. 
General. 
Analizar las baterías de flujo como medio de almacenamiento de energía para el aplanamiento 
de pico de carga mejorando la eficiencia energética de la curva de demanda eléctrica. 
Específicos. 
 Verificar los tipos de  baterías de flujo que se encuentran a disposición tanto en el  mercado 
nacional e internacional por medio de una recopilación bibliográfica  para establecer sus 
ventajas y desventajas técnicas, operativas, ambientales y económicas. 
 Determinar la curva de demanda actual y en función de las baterías previamente 
investigadas simular una curva de demanda resultante en una industria, para reducir los 
costos de tarifa eléctrica.  
 Evaluar técnica y económicamente la aplicación de las baterías de flujo en la industria 
seleccionada y caso propuesto, mediante herramientas financieros  para determinar su 
viabilidad económica. 
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7. ACTIVIDADES Y SISTEMAS DE TAREAS EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS 
PLANTEADOS. 
 
Tabla 7. 1.- Objetivos, actividades y metodología 
Objetivo Actividad 
Resultado de la 
actividad 
Descripción de la 
metodología por actividad 
Verificar los tipos de  
baterías de flujo que se 
encuentran a 
disposición tanto en el  
mercado nacional e 
internacional por medio 
de una recopilación 
bibliográfica  para 
establecer sus ventajas y 
desventajas técnicas, 
operativas, ambientales 
y económicas. 
 Analizar las  
diferentes fuentes 
bibliográficas tesis 
proyectos, datasheet 
de fabricante, 
publicaciones, entre 
otros. 
 Determinar las 
ventajas y 
desventajas técnicas, 
operativas, 
ambientales y 
económicas. 
Cuadro comparativo 
de las ventajas y 
desventajas de las 
diferentes 
tecnologías y 
análisis técnico 
sobre rendimiento, 
estado de carga 
(SOC), profundidad 
de descarga (DOD), 
entre otros 
parámetros.  
 Recopilar información 
técnica y características 
sobre las diferentes 
tecnologías 
 Analizar la información 
y determinar las 
ventajas y desventajas 
realizando  una 
comparación. 
Determinar la curva de 
demanda actual y en 
función de las baterías 
previamente 
investigadas simular 
una curva de demanda 
resultante en una 
industria, para reducir 
los costos de tarifa 
eléctrica.  
 Determinar los datos 
de la demanda diaria 
de una empresa y del 
caso de estudio. 
 Implementar las 
baterías de flujo a la 
empresa y determinar 
su cuadro de la 
demanda diaria 
 Simular las curvas de 
demanda diaria actual 
y de la 
implementación de 
las baterías 
Observar el 
comportamiento de 
las diferentes 
baterías al 
suministrar y 
almacenar energía en 
el sistema en base a 
su rendimiento, 
temperatura de 
trabajo, estado de 
carga y descarga, 
eficiencia y 
capacidad. 
 
 Investigar una empresa 
la cual tengan datos 
sobre la demanda diaria 
tanto en potencia activa 
como en reactiva. 
 Análisis del 
comportamiento de las 
baterías según su 
característica técnica. 
 Simular mediante Excel 
las curvas resultantes y 
actuales del sistema 
Evaluar técnica y 
económicamente la 
aplicación de las 
baterías de flujo en la 
industria seleccionada y 
caso propuesto, 
mediante herramientas 
financieros  para 
determinar su viabilidad 
económica. 
 Mediante el pliego 
tarifario 2018 del 
CONELEC, 
determinar el pago de 
la planilla eléctrica de 
la industria 
seleccionada y el caso 
propuesto. 
 Aplicar herramientas 
financieras para 
evaluar la viabilidad 
económica. 
 
Valor económico al 
implementar las 
diferentes baterías al 
sistema. 
El análisis 
económico  
mediante el VAN y 
el TIR  del proyecto.    
 Determinar las tarifas 
eléctrica aplicar al 
consumo de la industrio 
y casos a analizar. 
 Mediante el flujo de 
efectivo obtenido 
anualmente aplicar el 
VAN y TIR para 
verificar la viabilidad 
económica. 
 
8. FUNDAMENTACIÓN  CIENTÍFICO TÉCNICA  
Las bases teóricas que se presentan, permiten fortalecer las bases de investigación; 
direccionando y dando pautas que se puedan utilizar las teorías y las diferentes acciones con 
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los resultados obtenidos en la eficiencia energética. Cabe mencionar que ninguna teoría que se 
presente de forma unificada podría explicar el campo eléctrico en su totalidad.  
8.1 Marco teórico referencial 
Tecnologías de almacenamiento de energía en la red eléctrica 
En el trabajo de pregrado, el autor Alberto García expresa: La importancia de la energía 
eléctrica en nuestros hogares y su desarrollo. En la que se necesita una mayor generación de 
electricidad siendo las principales fuentes combustibles fósiles. Y recabando en la importancia 
de las energías renovables siendo aún tecnologías en desarrollo a comparación de las energías 
tradicionales, existiendo un equilibrio entre la energía demandada y la energía generada; ya que 
aún no existe todavía tecnologías que permitan almacenar la cantidad suficiente de energía para 
abastecer las necesidades de la red eléctrica [3]. 
En este proyecto se hace énfasis a la introducción de las energías renovables al sistema eléctrica, 
y la importancia que esta tiene ya que la demanda va aumentando con el paso del tiempo. Y 
surge la necesidad de implementar un sistema eléctrico eficiente e inteligente que permita 
compensar este aumento en el consumo con el menor impacto posible tanto a nivel económico, 
operativo y ambiental. 
Estudios de aplicación óptima de baterías de flujo en redes de distribución eléctrica 
El proyecto de titulación de pregrado, realizado en la Universidad Carlos III de Madrid, en el 
año 2015, en el que se hace énfasis a los sistemas de almacenamiento como una solución para 
minimizar y eliminar problemas como la fluctuación en la producción de energía, así como la 
imprevisibilidad de generación. Tomando en consideración las diferentes tecnologías de 
almacenamiento siendo estas: hidráulica de bombeo, almacenamiento por aire comprimido, 
almacenamiento por energía térmica, almacenamiento de energía cinética en volantes de 
inercia, almacenamiento en supercondensadores y superconductores, y almacenamiento por 
baterías [4]. 
De la misma forma se considera dos tipos de baterías de flujo  para obtener un máximo beneficio 
económico de la instalación durante diferentes periodos, mediante la compra y venta de energía 
eléctrica.  
Estudio de un sistema de almacenamiento de energía eólica por medio de baterías. 
En la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas en Chile, se realizó un proyecto de 
titulación en el año 2012, que hace referencia a los beneficios que se tiene al utilizar los sistemas 
de almacenamiento de energía para el incremento del valor de un parque eólico [5].  
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Hace referencia a la creciente implementación de energías renovables en especial la generación 
eólica para poder mitigar la fluctuación, que se tiene con esta generación no convencional para 
la integración a la red eléctrica y seleccionar el mejor sistema del almacenamiento de energía 
que se pude implementar. 
Análisis económico de un sistema de almacenamiento para la disminución de desvíos de 
producción en un parque eólico. 
En el año 2016, en la Universidad de Sevilla se plantea un tema para a  obtención de Master, 
en el que se realiza un estudio sobre la viabilidad económica de la instalación de un sistema de 
almacenamiento en forma de baterías electroquímicas para solucionar el desvió que se puede 
producir en un parque eólico al momento de generar la energía eléctrica [6]. En el que se pueda 
suponer un ahorro económico al utilizar esta tecnología en momentos de carga y descarga que 
se pueden producir en un periodo de tiempo.  
Así como el estudio del beneficio máximo a obtener en la capacidad del sistema de 
almacenamiento instalada en cada caso a analizar utilizando software como Matlab para el 
cálculo y demostración de resultados. 
Estudio del almacenamiento de energía mediante aire comprimido. 
Es un estudio realizado en año 2015, en la Universidad Politécnica de Catalunya, en el que hace 
referencia a la importancia de la implementación de sistemas de almacenamiento a gran escala 
con una rápida respuesta, rendimiento aceptable e económicamente viables en el que se 
almacenaría mediante aire comprimido en las cavidades subterráneas cuando se necesite 
generar energía eléctrica [7]. Haciendo referencia a los métodos de almacenamiento 
convencionales más utilizados, la aplicación del aire comprimido como almacenamiento la 
aplicación reales que tienen las CAES (Compressed Air Energy Storage), así como el estado de 
la tecnología y su futuro.  
8.2 Marco teórico conceptual 
8.2.1 Sistemas de generación eléctrica.  
Es aquel sistema que por medio de alternadores (generadores), transforma la energía siendo esta 
química, mecánica, luminosa o térmica, entre otra a energía eléctrica. 
8.2.1.1 Hidráulicas 
Según la página técnica EcuRED, expresa que la central hidroeléctrica: “es aquella en la 
que la energía potencial del agua almacenada en un embalse se transforma en la energía cinética 
necesaria para mover el rotor de un generador, y posteriormente transformarse en energía 
eléctrica” [8]. 
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También conocidas como centrales hidráulicas, en donde el sistema de generación se 
relaciona al caudal y a la diferencia de altura que puede recorrer el agua desde  su embalse o 
afluente hasta las turbinas hidráulicas  que  transforman en los alternadores la electricidad. 
8.2.1.2 Centrales termoeléctricas. 
El calor es la fuente primaria para la generación de la energía eléctrica, las formas para obtener 
el calor se da de la siguiente manera: 
 Combustibles fósiles (petróleo, gas natural o carbol) 
 Fisión  nuclear (uranio u otro combustible nuclear) 
El principio de funcionamiento es la quema de este combustible en donde se encuentra situado 
una caldera  generando calor que se transfiere a unos tubos por donde circula agua, 
convirtiéndole en vapor a alta presión y temperatura, expandiéndose hacia una turbina de vapor, 
impulsando un alternador para la generación. Existen sistemas combinados utilizando el gas 
natural direccionadas hacia las turbinas de gas, al pasar los gases aún conservan la alta 
temperatura las cuales permiten reutilizar para generar vapor que mueve la turbina de vapor. 
8.2.1.3 Centrales eólicas. 
Mediante el uso de aerogeneradores permite transformar la energía obtenida del viento (energía 
cinética) en energía eléctrica ubicada en lugares donde estén expuestos a vientos frecuentes, 
alturas montañosas, zonas costeras o islas. El impacto ambiental que se tiene es por las grandes 
áreas para la implementación, el impacto estético, la muerte de aves por choque y que está 
fuertemente condicionada a las condiciones climatológicas variando la cantidad de energía 
generada. 
8.2.1.4 Centrales solares 
Se utiliza la radiación solar para la generación de la energía eléctrica, empleando diferentes 
procesos como  sistemas Fotovoltaicos o Fototérmica. 
 Fotovoltaica. 
Por medio de paneles fotovoltaicos que se encuentran formados por dispositivos 
semiconductores tipo Diodo y la interacción de la radiación solar hacen que se existen 
provocando saltos electrónicos, generando de tal forma una diferencia de potencial entre 
sus extremos. 
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 Fototérmica. 
Mediante el calor que se da por la radiación solar esta tienen como objetivo calentar un 
fluido produciendo vapor direccionando hacia una turbina para la generación de  energía 
eléctrica.   
8.1.2 Almacenamiento de energía y sus tecnologías 
8.1.2.1 Almacenamiento de energía por bombeo  
El principio de almacenamiento de energía por bombeo consiste, en tener dos reservas de agua 
que se van a  encontrar a diferente altura. Por medio de una bomba de agua que se encuentra 
alimentado por la energía generada de un generador eólico o paneles solares. En horarios de 
poca demanda preferencialmente la noche se bombea el agua desde la reserva inferior hacia la 
superior. Recuperándose la energía, liberando el embalse que se depositó, a los generadores y 
depositándose nuevamente en el depósito inferior. De esta forma se crea un proceso cíclico que 
puede actuar de forma indefinida. 
Las ventajas que se puede tener por este sistema de almacenamiento, son [9]: 
 La eficiencia de almacenamiento de energía del 70%. 
 El mantenimiento es bajo. 
 El periodo de duración es largo 
Desventajas: 
 Se ve afectado por las limitaciones geográficas. 
 El coste de instalación debido a las instalaciones hidráulicas y equipos hidráulicos, 
eléctricos y cañerías son elevados. 
 Las redes de transporte o distribución tienen un elevado coste. 
 Afectación ambiental por la construcción de las presas. 
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Figura 8. 1.-Gestión valle punta: funcionamiento tradicional [10] 
8.1.2.2 Almacenamiento de energía por aire comprimido  
Este sistema de almacenamiento está ligado al principio de comprimir aire, asociando la presión 
como método para el almacenamiento de energía. Utilizando una fuente renovable  como 
alimentación de un compresor,  inyectando aire para generar presión dentro de un contenedor 
en donde es necesario un entorno natural para la realización de este tipo de almacenamiento; 
entre los más utilizados están las cuevas o depósitos naturales en el subsuelo, ligándose a la 
geografía disponible. La energía es almacenada en periodos de baja demanda y posterior se usa 
en intervalos de alta demanda. Se utiliza en sistemas pequeños y a mediana escala. 
 
Figura 8. 2.- Sistema de almacenamiento de energía mediante aire comprimido (CAES)  [7]. 
El funcionamiento se basa en la interacción de un motor hacia un compresor, la cual se encarga 
de comprimir el aire atmosférico en el subsuelo (cuevas, depósitos naturales). Se debe tomar en 
consideración el filtrado y el enfriamiento del aire siendo necesario para el mejoramiento del 
ciclo de almacenamiento. Posterior al proceso de compresión del aire, el aire comprimido se 
extrae de la caverna  inyectando a las turbinas de alta y baja presión, siendo en esta parte donde 
se expande y convirtiéndose en energía cinética de rotación por la cual gira el generador y 
generando la energía eléctrica que será suministrada a la red. 
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8.1.2.3 Almacenamiento de energía en supercondensadores 
El principio de funcionamiento es en base a las celdas formadas por dos electrodos, un 
electrolito y una membrana porosa que permite el paso de electrodos entre ambos electrodos. 
La forma de almacenar la energía es mediante un campo eléctrico entre sus electrodos. El 
principio que se utiliza en los supercondensadores  o ultracondensadores  es el mismo que se 
empela en los condensadores con la diferencia del reemplazo  del material aislante (dieléctrico) 
por un electrolito por el cual el movimiento de los electrodos se realiza a través de un electrodo 
que es de gran superficie específica. 
 
Figura 8. 3.- Esquema de un ultracondensador [11] 
8.1.2.4 Almacenamiento magnético en superconductores 
Utilizan bobinas superconductoras en donde se almacena la energía magnética la cual es creada 
por el paso de la corriente eléctrica continua que circula por la bobina. En donde por causa del 
calentamiento de la circulación de la corriente por la bobina se somete a bajas temperaturas 
(temperaturas criogénicas),  para que no se disipe la energía almacenada en la bobina en forma 
de cortocircuito, siendo estas temperaturas 70 k y 4 k (-203.15 ⁰C y -269.15 ⁰C) 
aproximadamente, convirtiendo de esta forma a la bobina en superconductora con un 
almacenamiento óptimo de energía magnética [12].  
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Figura 8. 4.- Esquema de un ultracondensador [13] 
8.1.2.5 Almacenamiento en celdas de combustibles 
Se da en base a las celdas de combustible, en donde se emplea hidrogeno; y por medio de la 
electrolisis del agua que es la acción de suministrar corriente eléctrica para separar  la molécula 
de agua en oxigeno e hidrogeno. Utilizando la energía eléctrica para su conversión y 
almacenamiento en forma de hidrogeno. 
 
Figura 8. 5.- Esquema de celda de combustible [14] 
8.1.2.6 Almacenamiento por volantes de inercia. 
Es un elemento rotatorio que es capaz de almacenar energía cinética. Cabe mencionar que este 
sistema tiene un rozamiento casi nulo que se logra por medio de cojines magnéticos, y mediante 
una inercia generada en su movimiento cuando el par motor se detiene siendo este el que lo 
impulsa. Las variables que permite determinar la cantidad de energía a almacenar son la masa, 
distancia del eje de giro y la velocidad en la que se encuentra girando. Siendo uno de los 
materiales más utilizados los de fibra de carbono ya que por su resistencia y su capacidad de 
giro alcanza velocidades de 100.000 revoluciones por minuto (rpm). Una de las ventajas más 
notorias es que no requiere de tiempo de carga o descarga, llegando almacenar una gran 
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cantidad de energía considerando el peso [15]. La capacidad de entregar una gran cantidad de 
potencia útil para la regulación de frecuencia y su impacto ambiental es nulo [16].  
 
Figura 8. 6.- Volante de inercia FES (FLYWHEEL ENERGY STORAGE) [16] 
 
8.1.2.7 Almacenamiento de energía térmica. 
Es un método de almacenamiento en el cual aprovecha el calor, teniendo la principal función 
de subir o bajar la temperatura de una sustancia en el que puede cambiar las fase de la sustancia 
o combinación de los mecanismos mencionados [17]. Las siglas que lo representan es TES 
(Almacenamiento térmico). 
La clasificación es: 
 Almacenamiento de calor sensible.-  utilizando la capacidad calorífica de algunas 
sustancias y materiales en el que se encargan de absorber y liberar calor atreves de la 
variación de temperaturas. 
 Almacenamiento por calor latente.- consiste en el cambio de fases en especial entre 
sólido y líquido, para el almacenamiento o inyección de la energía del calor de cambio 
de estado a una temperatura constante [18]. 
15 
 
 
Figura 8. 7.- TES y sus tanques de almacenamiento en Arizona y detalle de sales [19] 
8.1.3 Almacenamiento de energía por baterías convencionales y de flujo 
8.1.3.1 Almacenamiento por baterías. 
Estas baterías se caracterizan por su almacenamiento de energía mediante procesos 
electroquímicos, que son capaces de devolver dicha energía al sistema, casi en su totalidad en 
un determinado número de ciclos de descarga [6]. 
Existen diferentes denominaciones entre ellas acumuladores o pilas, formados por dos 
electrodos, ánodo y cátodo, siendo aquí donde se produce el proceso de oxidación y reducción 
respectivamente; así como un electrodo por donde circula los iones [4]. 
A continuación se describe, algunos tipos de baterías de almacenamiento; siendo las más 
utilizadas actualmente: 
 Baterías de Ión Litio, Li- ion, 
 Baterías de plomo ácido, Pb- ácido, 
 Baterías de sulfuro de sodio, NaS, y, 
 Baterías de níquel cadmio, NiCd. 
8.1.3.1.1 Baterías de  Ión Litio, Li-ion 
La batería de Ión- Litio, se caracteriza por tener un ánodo construido por material de carbono 
(𝐿𝑖𝑥𝐶6), y por cátodo que está formado por oxido metálico de litio 
(𝐿𝑖𝑥𝐶𝑜𝑂2, 𝐿𝑖𝑁𝑖𝑂2, 𝐿𝑖𝑀𝑛𝑂4 ); el electrolítico se encuentra conformado a igual que el ánodo y 
cátodo con sustancias que contienen litio como  𝐿𝑖𝑃𝐹6, 𝐿𝑖𝐴𝑠𝐹6. 
El proceso interno que se produce al momento que  se carga la batería, los átomos de litio que 
se encuentran ubicados en el cátodo se trasforman en iones, siendo conducidos hasta el ánodo 
del carbón a través del electrolítico combinándose con los electrones externos hasta quedar 
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depositados como átomos de litio en el interior de las capas del ánodo de carbono. Mientras que 
al descargar la batería se produce el efecto al inverso. Según se puede observar en la figura 6. 
Entre los principales fabricantes de este tipo de batería se encuentra “J& A Electronics” (China), 
teniendo una amplia experiencia. Produciendo productos como baterías de Ión – Litio, baterías 
de polímero de litio y baterías de 𝐿𝑖𝐹𝑒𝑃𝑂4. Otro de los fabricantes en el mercado es “Shenzhen 
Napel Power Tech”, fabricando este tipos de baterías, baterías VRLA y SLA (plomo- ácido), 
baterías de plomo- acido común y baterías GEL [6]. 
 
 
Figura 8. 8.- Funcionamiento de batería de Ión Litio [6] 
 
Un ejemplo, de la batería de Ión – litio; se puede encontrar empleado en el proyecto almacena 
de REE. Como se puede observar en la figura 9.  
 
Figura 8. 9.- Proyecto almacena REE con batería de Ión-Litio [20] 
8.1.3.1.2 Baterías de plomo – ácido 
La estructura de la batería plomo- acido, se encuentra formado por dos tipos de electrodos de 
plomo que están formados por sulfato de plomo II (𝑃𝑏𝑆𝑂4) cuando el sistema esta descargado, 
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incrustados  en una matriz de plomo metálico (Pb). El electrolítico dentro de la batería es una 
disolución de ácido sulfúrico en agua.  En la figura 14, se puede observar cómo funciona la 
batería de plomo – acido [21]. 
Esta tecnología es la más desarrollada en el mercado, teniendo un menor costo de inversión. 
Una  de las desventajas de esta tecnología es el mantenimiento complejo; se debe tener en 
cuenta que la energía que pueden descargar no es fija, dependiendo del mínimo estado de carga 
admisible por cada batería implementada.  
Entre los principales fabricantes de esta batería siendo estas “Yuasa Baterry”; produciendo 
baterías empleadas en la parte industrial, telecomunicaciones, UPS y otras aplicaciones de gran 
potencia. Otro fabricante se puede mencionar “Exide Tecnologies”, caracterizando su producto 
por la vida útil de hasta 25 años y su capacidad entre 50 y 500 Ah. 
 
Figura 8. 10.- Funcionamiento de batería plomo- ácido [6] 
La estructuración de la batería de Plomo- acido, es por un electrodo de plomo (𝑃𝑏), siendo este 
el ánodo y un electrodo de dióxido de plomo (𝑃𝑏02) en el cátodo, encontrándose dentro de una 
disolución de diluida de ácido sulfúrico (𝐻2𝑆𝑂4), separados por una membrana que aísla al 
ánodo y cátodo [22].  
Un proyecto con este tipo de tecnología se encuentra implementado en el parque eólico  Notrees 
en el oeste de Texas (EEUU), encontrándose en operación desde el mes de diciembre del 2012, 
con una capacidad de almacenamiento de 36 MW.  Como se muestra en la figura 15. 
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Figura 8. 11.- Parque Eólico Texas 36 MW batería plomo- ácido [4] 
     
Figura 8. 12.- Parque Eólico Texas 36 MW sistema de baterías plomo- ácido [4] 
8.1.3.1.3 Baterías de sulfuro de sodio, NaS 
La constitución de las baterías es en base de sales fundidas,  es una tecnología madura ya que 
las primeras investigaciones datan en los años 60, y actualmente cuentan con más de 220 
instalaciones distribuidas en diferentes países del mundo [3]. 
Las baterías de sulfuro de sodio, se encuentran formados por dos electrodos líquidos, entre ellas 
el positivo es de azufre (S) y negativo el de sodio (Na); encontrándose  separadas por un 
electrolito solido cerámico de beta-aluminio, 𝛽 − 𝐴𝑙203 [23]. El cual permite el intercambio 
de iones. 
Las baterías  de este tipo son adecuadas para aplicaciones de grandes escalas y que sean fijas, 
teniendo un campo prometedor sobre todo en los vehículos eléctricos. 
Entre las características que se tiene, se puede especificar las siguientes: 
 Utilizan temperaturas mayores a 300℃, para el funcionamiento. 
 Estado mínimo de carga del 10 %. 
 Ciclabilidad de 4500 ciclos, considera alta. 
 Rendimiento 89%. 
 Se pueden reciclar en un 100%. 
 Se caracteriza por una alta densidad de energía. 
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 Bajo coste de materiales. 
 Grandes escalas de almacenamiento. 
 Tecnología madura. 
El costo de adquisición que se tiene es alrededor 330 $/kWh y coste de mantenimiento de 3,47 
$/kWh. 
 
Figura 8. 13.- Partes de celda de NaS [24] 
 
8.1.3.1.4 Baterías de níquel- cadmio, NiCd 
Es una tecnología altamente madura ya que sus primeras investigaciones data desde los años 
50, este tipo de baterías fueron utilizadas para los vehículos eléctricos, siendo prohibidas por la 
UE desde el año 2008 por el cual se ha parado su producción [3].  
La estructura de la batería (NiCd), se encuentra establecido por dos electrodos de níquel y 
cadmio, un separador y un electrolito alcalino,  utilizado con mayor frecuencia hidróxido de 
potasio, KOH [25]. Encontrándose laminadas en forma de espiral y un aislamiento de una 
membrana porosa separadora. Siendo el electrodo positivo el hidróxido de níquel Ni(𝑂𝐻)2 y 
el electrodo negativo el hidróxido de cadmio,  𝐶𝑑(𝑂𝐻)2.   
Entre las características que tienen esta tecnología son: 
 Ciclos aproximados de 1500 ciclos. 
 Hasta el 85% de descarga. 
 Descargas profundas, cargas y descargas rápidas. 
 Largos periodos de tiempo en estado de carga baja. 
 Operación a baja temperatura. 
 La emisión de gases y  mantenimiento  nulos. 
  Toxicidad debido al Cadmio. 
 Baja densidad energética (60 Wh/kg) 
 Para mantenerse en descarga lenta tiene baja capacidad. 
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 Tienen efecto memoria. 
 La eficiencia reduce a altas temperaturas. 
 Los materiales para electrodos tienen un costo elevado. 
 
Figura 8. 14.- Instalación de sistemas de baterías de Ni-Cd, Alaska [26] 
 
8.1.3.2 Almacenamiento de energía en baterías de flujo (REDOX). 
Al considerar un sistema de almacenamiento de baterías de flujo se refiere a que todas las 
sustancias químicas reactivas (parejas redox) y electrolito que son las que constituye este tipo 
de tecnología se van a encontrar en estado líquido [27] . 
 
Figura 8. 15.- Sistema general de batería de flujo [4] 
La capacidad energética del sistema está determinada por el tamaño de los tanques y la potencia 
por el tamaño del stack, siendo independientes ambos parámetros y escalables. Caracterizando 
por las recargas rápidas. En donde  puede almacenar más electrolitos en tanques externos y se 
bombea dentro de los stacks de celdas. 
Se encuentran constituido por dos tanques y un reactor que también se lo llama pila, en esta 
parte se realiza la conversión de energía química en energía eléctrica y viceversa, mientras que 
21 
 
en los dos tanques se encuentran disueltos elementos electroactivos  y aquí se almacena la 
energía en forma de electrolitos, impulsados hacia el reactor mediante bombas [4]. Para la 
capacidad de almacenamiento de la energía está relacionado al volumen de electrolitos que se 
pueden almacenar en los tanques siendo ilimitada, y la potencia encontrándose delimitada por 
el reactor. La presentación de las baterías de flujo es en forma bipolar y que permite conseguir 
la potencia y energía según los requerimientos de la instalación. 
A continuación se presentaran los tipos de baterías de flujo que son más representativos en la 
actualidad: 
 Hierro-cromo, Fe/Cr, 
 Bromo-Polisulfuro, 
 Vanadio-Bromo, 
 Zinc- Bromo, y 
 Vanadio-Vanadio. 
8.1.3.2.1 Hierro- Cromo, Fe/Cr 
Se encuentran constituidos por dos electrodos siendo positivo y negativo, en ele electrodo 
positivo fluye un electrolítico de solución de forma acuosa de iones de hierro (fe), pareja redox 
𝐹𝑒2+/𝐹𝑒3+; mientras que en el electrodo negativo se encuentra formado por un electrolítico en 
forma de mezcla de iones de cromo en disolución, par redox  𝐶𝑟2+/𝐶𝑟3+. Generalmente ambos 
pares de reactivos, se encuentra disueltos en ácido clorhídrico, siendo electrolito de soporte 
[28]. 
Las baterías de este tipo utilizan con frecuencia electrodos de fibra de carbono de muy bajo 
coste. Siendo separados por una membrana de intercambio de iones  de  pares de redox Fe/Cr 
e intercambiador de carga [29].  Permitiendo la libre circulación de iones de hidrogeno y cloro 
que son procedentes del electrolito soporte y completa así el circuito eléctrico. 
 
Figura 8. 16.- Transferencia de carga batería Hierro-Cromo [28] 
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Entre las principales características, son: 
 Tiene una baja densidad de energía de 10 Wh/h. 
 Circuito abierto 1,2 V. 
 Probabilidad elevada de contaminación cruzada entre hierro y cobre. 
 Rendimiento aproximado de 70 %. 
Existen estudios que mediante la incorporación de carbono y boro se podría mejorar la 
eficiencia en un 95%. 
8.1.3.2.2 Bromo- Polisulfuro 
Este tipo de baterías se han estudiado y desarrollado desde los años 1990, con un constante 
desarrollo. Actualmente han quedado relegadas en base a sus homologas siendo estas las 
baterías de vanadio y zinc-bromo siendo estas las más comercializadas. 
La abundancia de los elementos químicos que forman el electrolito, el coste medio y siendo 
solubles en medios acuosos permitiendo reducir la cantidad de electrolito utilizado son las 
ventajas más notables en esta tecnología [28].  
La membrana que se encuentra en celda se caracteriza por ser selectiva de cationes de sodio, 
permitiendo solo el paso de los cationes de sodio, para la correcta reacción química y su 
funcionamiento [28].  
 
Figura 8. 17.- Transferencia de carga batería bromo-Polisulfuro [28] 
8.1.3.2.3 Vanadio- Bromo 
Las batería de vanadio- bromo, es un resultado a la necesidad de la solubilidad, nacido de  las 
baterías de vanadio-vanadio siendo estas las que presentan este inconveniente. Ya que estas 
solo se pueden almacenar en disolución una cierta cantidad, siendo una alternativa el incluir 
iones de halogenuros, como bromo aumentando así la solubilidad de vanadio. Aumentando así 
la densidad de energía a comparación de su antecesor considerando que la densidad de energía 
está relacionada a la cantidad de iones presentes en la disolución [30]. 
 Entre las características que presentan, son [4]: 
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 Densidad de energía de 35 y 70 Wh/h. 
 Tensión de circuito abierto 1,3 V. 
 Energía especifica de 50 Wh/kg. 
 Rendimiento del 75%. 
 
Figura 8. 18.- Transferencia de carga batería vanadio-bromo (V-Br) [28] 
 
8.1.3.2.4 Zinc- Bromo (Zn-Br) 
Esta tecnología tiene gran aceptación ya sea por las características que se detallan a 
continuación, de la misma forma por la abundancia y bajo coste de los electrolitos y su grado 
de reversibilidad [31].  
El funcionamiento de las baterías de flujo se encuentra formados por dos electrolitos, en forma 
acuosa separado por una membrana dentro de la celda o pila, siendo llevados desde los tanques 
de almacenamiento, produciendo reacciones electroquímicas reversibles [31].   
Entre las principales características que tiene esta tecnología [3]: 
 Tensión de circuito abierto de 1.8 V. 
 La densidad de energía 15.7-39 Wh/L. 
 Energía especifica 34.4-54 Wh/kg. 
 La eficiencia de la betería es 70-80%. 
 Vida útil 12000 ciclos. 
Los costos de operación y de mantenimiento, se encuentran oscilando entre 449 y  15,15 $/kWh  
respectivamente.  
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Figura 8. 19.- Sistema de batería de flujo Zinc-Bromo (Zn-Br) [5]. 
 
8.1.3.2.5 Vanadio- Vanadio 
Consideradas como unas de las tecnologías más desarrolladas dentro de las baterías de flujo. 
Tienen dos tanques de electrolitos separados almacenados de iones cagados, conteniendo 
electrolitos para las reacciones de electrodo positivo y otros para las reacciones de electrodo 
negativo. Pares redox de vanadio se encuentran disueltas sobre ácido sulfúrico, la composición 
del electrodo negativo es 𝑉2+/𝑉3+ y el electrodo positivo contiene el par 𝑉4+/𝑉5+ [6].  
 
Figura 8. 20.- Sistema de batería redox de vanadio [6] 
Entre las principales características que tienen estas baterías, son [3]: 
 Tensión en circuito abierto se aproxima al 1.41V. 
 Densidad de energía 25-35 Wh/L. 
 Energía especifica 10-20 Wh/kg. 
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 Eficiencia 75-85 %. 
 Vida útil comprendida entre 15-20 años. 
Uno de los inconvenientes que se puede tener es por la alta inestabilidad, si bien la estabilidad 
de  𝑉2+, 𝑉3+ 𝑦 𝑉4+ son estables, no es así 𝑉5+ siendo inestable con altas temperaturas y dar 
paso a precipitaciones solubles, afectando en el rendimiento. Siendo una de las soluciones el 
aumentando la concentración del ácido sulfúrico [32]. Una de las características que resalta y 
permite evitar el fenómeno de la contaminación cruzada y vida útil del electrolito sea casi 
ilimitado es el uso del único metal siendo este el vanadio a diferencia de las otras baterías de 
flujo [33]. Presentando un menor coste, alto rendimiento de energía y vida útil a comparación 
de las baterías de flujo convencionales.  
8.1.4 Diagrama de conexión general de equipos 
En la figura 20, se estable los diferentes elementos que se encuentran relacionados con la 
conexión en general de los equipos a las baterías de flujo en el que se consideran: 
 Generación eólica. 
 Generación de motor síncrono. 
 Alimentación de la red. 
 
Figura 8. 21.-  Diagrama de conexión de equipos. 
Se aprecian los diferentes elementos de medición (contadores) que permitirán contar la energía 
que ingresa al sistema de la industria y en el caso que sea bidireccional el contador relacionado 
a la energía que se aporta a la red eléctrica pública. 
Entré los equipos que se han analizado bibliográficamente y que sirven como elementos de 
conexión  se encuentran: 
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 SUNNY BACKUP SYSTEM  
Es un sistema que se encuentra comprendido entre el equipo Sunny Backup 5000 que va 
conectado a las baterías y este equipo a una caja de interruptor automático  que permita realizar 
las conexiones entre los diferentes elementos del sistema. Adicional a este se puede incluir un 
Sunny boy que es el equipo inversor del sistema fotovoltaico. Los componentes principales en 
la conexión del sistema se aprecian en la figura 21, siendo estas [34]: 
1. Inversor solar 
2. Automatic Sunny Backup switching o multicluster box 
3. Sunny Backup 5000 
4. Conjunto de baterías 
 
 
Figura 8. 22.-  Diagrama de equipos de conexión [34] 
Caja de interruptor automático (Automatic Switch Box).- tableros que permiten la 
instalación sencilla de sistemas híbridos, las potencias que manejan son de 30  hasta 300 kW. 
Diseñados por un centro de distribución de CA para conectar generadores y suministrar cargas 
de hasta 300 kW. Se encuentran totalmente cableadas y montadas de fábrica con el conector 
principal para generadores fotovoltaicos y eólicos, y cables para la comunicación [35]. 
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Figura 8. 23. -  Multicluster Boxes for SUNNY ISLAND [35] 
 
 
Figura 8. 24.-  Diagrama de conexión de equipos [35] 
Sunny Backup 5000 (equipos de conexión a las baterías).- es un componente que se 
encuentra dentro del sistema de conexión a las baterías con los sistemas convencionales o 
de la red, permite suministrar y almacenar la energía; cada uno de estos elementos se 
conectan a la una fase con la capacidad de almacenar en un sistema trifásico. Cambia 
automáticamente en un periodo de 20 milisegundos en el caso que sucediera una falla en la 
red [36]. 
Los rangos en los que entran en funcionalidad esta de 5 kW hasta aproximadamente 100 
kW con una facilidad de instalación y ampliación. 
 
Características: 
 Integración a sistemas fotovoltaicos. 
 Pre configuración para diferente clases de potencia. 
 Para sistemas monofásicos y trifásicos. 
 Capacidades de 5 kW hasta 100 kW aproximadamente. 
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 Suministro de energía y carga de baterías a través de la red. 
 Suministro de respaldo en aproximadamente 20 ms. 
 
El DIN VDE V 0126-1-1 es un dispositivo de desconexión automática, siendo considerado 
como un interfaz de seguridad entre el generador y la red de distribución publica  de baja 
tensión, sustituyendo el interruptor de desconexión accesible en todo momento por el 
operador de la red de distribución evitando suministro no deseado de la energía eléctrica 
del generador [37] 
 
Figura 8. 25.-  Diagrama de conexión de equipos a las baterías trifásico [38]. 
Administración de las baterías: 
1. Temperatura de la batería.- supervisando continuamente la batería. 
2. Opciones de inicio.-  si varían las baterías, celdas individuales se puede reiniciase la 
configuración rápida. 
3. Estado de carga SOC y COH.- cálculo de nivel de carga interno. basándose en el 
equilibrio de amperio horas sumando todas las corrientes que recorre dentro y fuera  
se suman y se basan a la capacidad nominal. 
4. Control de carga.- aplicando el control a las 3 fases. Encontrándose aquí la carga de 
refuerzo que permite que a la batería se carga aproximadamente 85% a 90% mediante 
el alto voltaje y esta se cargue durante  un corto periodo. La carga completa si ha 
transcurrido más de 14 días desde la falla de la red anterior recargando a un nivel de 
por lo menos el 95%. 
Carga de igualación en la que después de una descarga más del 30% se carga a un 
nivel de al menos el 95% a 100%. 
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El modo silencioso hace que el consumo operático del sistema disminuya 
significativamente. 
La carga de ecualización manual en la que se puede activar manualmente una carga 
de compensación en la que si el generador está conectado al sistema se inicia 
automáticamente y se detendrá una vez que se haya completado la carga de 
ecualización.  
5. Modo de preservación de la batería.- la cual evita que se descargue por completo 
tanto como sea posible cuando el suministro de energía es bajo y evitando la falla total 
del sistema como daño a la batería 
6. Diagnóstico de la batería.- valores que permiten determinar la eficiencia observando 
las condiciones de funcionamiento típicas de la batería. 
 
Sunny Island.- permite la conexión dentro de la red y fuera de la red, teniendo una alta 
clase de protección, rango de temperatura y capacidad adicional para el uso fuera de la red, 
teniendo una administración inteligente de carga y energía manteniendo el sistema en 
funcionamiento a pesar de una situación crítica [39]. 
 
Figura 8. 26.-  Diagrama de conexión de sistema fotovoltaico aislado (trifásico) [40] 
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Figura 8. 27.-  Sistema de conexión Sunny Island [41] 
 
Sunny Boy.- considerado como un sucesor del inversor fotovoltaico ofreciendo confort a 
los operadores de la planta e instaladores, con la capacidad de avisar si suscita alguna 
irregularidad, garantizando un óptimo servicio y la máxima disposición de la planta [42]. 
 
Figura 8. 28.-  Inversor SUNNY BOY 3.0-5.0 [42] 
 Sistema de conexión generador y red 
Se incluye la conexión de la red pública y adicional la generación para una red autónoma. 
Siendo útil en el caso de que suscitase fallas de la red a largo plazo incluso si el 
dimensionamiento de la batería no es suficiente para cerrar la falla después de un periodo de 
tiempo. Se utiliza un interruptor de transferencia siendo manual o automático. Conectando un 
generador diésel a lo que normalmente está conectado a la red de distribución de energía. 
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Figura 8. 29.-  Sistema de conexión generador y red [43] 
8.1.5 Pliego tarifario 
Documento que como contenido tiene la estructura, nivel y régimen tarifario para el servicio 
público de energía eléctrica el cual será aplicado por la distribuidora cumpliendo con los 
principios tarifarios que se encuentran establecidos en la normativa vigente (ANEXO 4). Este 
documento es emitido por el ARCONEL. Entre los conceptos que podemos resaltar y nos 
servirá en el análisis de la industria [44], están: 
 Periodo de Demanda Base.- comprendido en el periodo de 22:00 a 08:00, que corresponde 
al consumo de energía eléctrica. 
 Periodo de Demanda Hora Media.- el horario comprendido de 08:00 a 18:00, 
correspondiente al consumo de energía eléctrica. 
 Periodo de Demanda Hora Punta.-  corresponde al horario 18:00 a 22:00, cobre el 
consumo de energía eléctrica. 
 
9 METODOLOGÍAS Y DISEÑO EXPERIMENTAL. 
9.1 Método de investigación  
9.1.2 Analítica 
Consiste en  fragmentar un objeto, en sus partes constitutivas  o elementos para observar sus 
causas, la naturaleza y los efectos [45]. 
Se realizara una revisión bibliográfica sobre las baterías de flujo y las baterías convencionales 
en las que se analizara cada una de ellas, principalmente las que son más comerciales, con 
mayor inserción en el mercado  y con mayor desarrollo tecnológico. Para realizar la 
comparación se toma en cuenta indicadores como eficiencia, rendimiento, densidad e energía, 
entre otros. 
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Para el dimensionamiento de las baterías se ha tomado los parámetros principales y junto al 
procedimiento de cálculo mostrado a continuación se ha determinado su capacidad: 
 PARAMETROS 
Parámetros importantes en el dimensionamiento de las baterías en aplicaciones FV. 
1. Capacidad.- producto entre la corriente por el tiempo (Ah) 
2. Capacidad nominal.- es la capacidad que se obtiene en condiciones nominales. 
3. Régimen de carga y descarga.- Magnitud de la corriente de carga y descarga 
referenciado al tiempo de descarga. 
4. Capacidad útil.- capacidad nominal por la profundidad máxima de descarga permitida. 
5. Estado de carga de la batería (State Of Charge SOC).- es la cantidad residual de la 
carga en relación a la cantidad 
                                               SOC (%) =
Cactual(Ah)
Cn(Ah)
∗ 100                                        (9.1. 1) 
 
6. Profundidad de descarga (Depth Of Dischange DOD).- Ratio de energía descargada. 
DOD (%) = 100 − SOC 
                                                   DOD (%) =
Cdescargado(Ah)
Cn(Ah)
∗ 100                               (9.1. 2) 
7. Ciclos.- Considerado como el periodo de carga y descarga. 
8. Auto Descarga.- consiste cuando el acumulador sin estar en uso, tiende a descargarse. 
Depende de la temperatura, envejecimiento y tecnología. 
9. Eficiencia de carga.- Considerado la relación de la energía recuperada en el proceso de 
descarga con la energía utilizada en el proceso de carga. 
10. Apilamientos de celdas.- acoplamiento en serie de celdas para conseguir mayor tensión 
en las bancadas. Los voltajes comprenden entre 12, 24 o 48 voltios. 
 
 CALCULO DE BATERIAS 
Para el cálculo de las baterías, se puede determinar de la siguiente forma, en la que se ha 
puesto un ejemplo de selección [46]. 
1. Identificar la cantidad de horas que el consumo será aplicado al banco de baterías en 
watts por hora (watts/h). Ejemplo: 
Una lámpara de 80 watts utilizadas por 10 horas. 
                                                    𝑃𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠                                     (9.1. 3) 
PTotal = 80 W ∗ 10  
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PTotal = 800 W 
2. Se debe identificar los días de autonomía en el que el sistema estará en funcionamiento 
sin ningún tipo de carga para el sistema. Ejemplo: 
Se toma 2 días de autonomía: 
                    𝑃𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎                           (9.1. 4) 
PDias de autonomía = 800 W ∗ 2   
PDias de autonomía = 1600 W 
Nota: al utilizar un sistema fotovoltaico se debe tener en cuenta que por más nublado que 
este el día siempre va a existir carga pero por razones de cálculo se mencionara que no 
hay aporte de energía al sistema. 
 
3. Identifique la profundidad de la descarga de batería.  
 
En este caso se tomara una profundidad de descarga de 85% y en base al dato calculado 
en el anterior numeral, se procede a realizar: 
 
                            𝑆𝑂𝐶 (%)  = 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 (𝐷𝑂𝐷)   (9.1. 
5) 
SOC (%) = 100 % − 85% 
SOC (%)  = 15 % 
 
Pcapacidad = PDias de autonomía − (1 + SOC) 
Pcapacidad = 1600 W − (1 + 0,15) 
Pcapacidad = 1840 W 
4. Considere la temperatura media de la batería. Se debe considerar la temperatura media 
en la que se va a trabajar con la batería ya que dependiendo de este parámetro va a variar 
el rendimiento. Ya que no es lo mismo trabajar en una temperatura 40ºC que a 0ºC ya 
que a 40ºC puede tener un rendimiento de 102% y 0ºC de 85%. Ejemplo: en este caso se 
trabajara a 0ºC en el que su rendimiento es del 85%. 
                            𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 = 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎    (9.1. 
6) 
RendimientoNecesario = 100% − 85% 
RendimientoNecesario = 15% 
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Se debe sumarle= 1+0.15= 1.15; para obtener el rendimiento necesario para calcular la 
potencia requerida con respecto a la temperatura. 
 
                                                   𝑃𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 = 𝑃𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎                  (9.1. 
7) 
PTemperatura = 1840 W ∗ 1.15 
PTemperatura = 2116 W 
5. Determinación del amperaje hora, para la selección comercial del equipo. 
En donde: 
PTemperatura = Potencia 
                                                                               
𝐴
ℎ
=
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠
                                              (9.1. 8) 
A
h
=
2116 W
12V
 
A
h
= 176.33 A /h  
9.1.3 Deductivo 
Consiste que en base a una teoría el investigador,  recogerá los datos corroborando de tal forma 
que la realidad se comporta a lo enunciado en su explicación teórica [47] . 
Según las características de las principales  tecnologías relacionado con las baterías de 
almacenamiento. Se procederá a simular un sistema a nivel industrial y mediante una curva de 
carga de alguna industria se procederá a corroborar el efecto sobre el sistema siendo esta el 
amortiguamiento de la curva de carga. 
9.1.4 Hipotético- deductivo 
La hipótesis se deduce  de una teoría deprendiéndose de esta las variables a estudiar [48].  
Mediante la teoría de almacenamiento de energía mediante las baterías de flujo, se procede a 
analizar las tecnologías  relacionadas y sus características, procediendo a comprobar mediante 
análisis bibliográfico, simulación y comparación de resultados el impacto que tiene esta al 
incidir en la curva de una industria a nivel industrial. 
9.2 Tipos de investigación. 
9.2.2 Exploratoria 
Según el concepto de investigación Exploratoria, se enmarca en temas u objetivos que son 
pocos conocidos, en el que mediante la investigación correspondiente se puede llegar a conocer 
o comprender sobre el tema planteado [49].  
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Las baterías de flujo al ser una tecnología en desarrollo y en especial en países que llevan esta 
tecnología de la mano. La aplicación de este sistema aun es reducido en nuestro medio. 
 
9.2.3 Descriptiva 
Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis [50].  
Según la investigación a realizar esta destinado a la descripción de la tecnología de 
almacenamiento de energía (Baterías de flujo), su estructura, el uso, mantenimiento y la forma 
de implementar para que entre en operación. 
9.2.4 Correlacional 
Tiene el propósito de mostrar o examinar la relación entre variables o resultado entre variables 
[51]. 
Relaciona las diferentes variables, entre ellas las baterías de flujo y su clasificación, y la 
corrección de la demanda pico al momento que se realiza el estudio de la implementación. Se 
debe tener en cuenta los diferentes costos por tecnológicos, ciclos de descarga, la vida útil y la 
capacidad de almacenamiento que presenta. 
9.2.5 Explicativa 
Según, la autora Carballo, expresa que las causas de los eventos, sucesos o fenómenos 
estudiados, explicando las condiciones en las que se manifiesta [52]. 
Siendo el propósito de explicar las causas de eventos, sucesos o fenómenos. Enfocándose por 
qué ocurren y en qué condiciones se manifiestan. Las causas de relación entre variables 
(eventos, sucesos o fenómenos).  
Detalla los resultados obtenidos al aplicar el estudio de la investigación, demostrando la 
hipótesis y su veracidad. Mediante los resultados analizados mediante el análisis económico y 
factibilidad y el método científico correspondiente, se podrá determinar las conclusiones y 
recomendaciones acorde el problema planteado. 
9.2.6 Documental 
La investigación documental está basada a la obtención y análisis de datos provenientes de 
materiales impresos u otros tipos de documentos. En el que se puede realizar a nivel 
exploratorio, descriptivo o explicativo [53]. 
Mediante revisión bibliográfica, documental, tesis, portales científicos y revistas científicas. Se 
obtendrá la información que permita fundamentar los conceptos necesarios para direccionar la 
investigación y su culminación. 
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9.2.7 Histórica 
Hace referencia a la investigación hacia el pasado,  una visión retrospectiva de un fenómeno 
particular [47]. 
Se basa a la investigación historia, al implementar la variable a ser analizada ya que se tomara 
una curva de carga expuesta en algún artículo, tesis u otro. Para analizar el efecto de las baterías 
de flujo. 
9.3 Técnicas de investigación. 
Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o maneras de obtener la 
información. Son ejemplos de técnicas; la observación directa, la encuesta en sus dos 
modalidades (entrevista o cuestionario), el análisis documental, análisis de contenido, etc. Los 
instrumentos son los medios materiales que se emplean para recoger y almacenar la 
información. Ejemplo: fichas, formatos de cuestionario, guías de entrevista, lista de cotejo, 
grabadores, escalas de actitudes u opinión (tipo Likert), etc. Al referirse al tipo Likert se 
especifica el desacuerdo con una pregunta o declaración [54]. 
9.3.2 Observación 
Consiste en acercarse al fenómeno estudiado y ver directamente y ver cuál es la situación [47].  
Se pretende realizar simulaciones sobre las tecnologías a analizar en la que permita observar el 
comportamiento de la variable a tratar. De la misma forma se pretende realizar un acercamiento 
al laboratorio que maneja en el país las baterías de flujo para analizar sus comportamientos y 
análisis de las características.  
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10 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  
10.1 Análisis ventajas y desventajas. 
 
A continuación se detallara las diferentes ventajas y desventajas de las baterías como 
tecnología de almacenamiento: 
 
Tabla 10. 1.-Ventajas y desventajas de baterías. 
BATERIAS  
Tecnologías Ventajas Desventaja 
Baterías 
Níquel- 
Cadmio (Ni-
Cd) [6] 
 Relativa tolerancia al abuso físico y 
operacional (en menor medida que NiFe): 
- Sobrecarga 
- Exceso de descarga 
- Cortocircuitos 
- Circuito abierto durante largos periodos 
 Relativamente económicas 
 Buena densidad de energía 
 Excelentes capacidades de suministro de 
potencia  
 Amenaza medioambiental 
(Cadmio, altamente tóxico) 
 Efecto memoria 
Baterías 
Plomo-ácido 
(Pb-ácido) 
 Tecnología muy madura. 
 Tecnología conocida 
 Rápida disponibilidad (cantidades, tamaños 
y diseños) 
 Comportamiento moderadamente bueno a 
bajas y altas temperaturas 
 Celdas de voltaje elevado (en comparación 
con otro tipo de celdas) 
 Componentes fácilmente reciclables  
 Vida útil corta. 
 Baja densidad energética. 
 Necesidad de mantenimiento. 
 Efectos nocivos para el medio 
ambiente. 
 Energía específica baja 
 Potencia específica baja 
 Ciclo de vida relativamente corto 
 Mantenimiento elevado 
 Amenaza medioambiental (plomo 
y ácido sulfúrico) 
Baterías NaS 
 Rendimiento muy alto. 
 Elevada vida útil. Baja tasa de autodescarga 
 Alta energía específica y densidad de 
energía 
No presenta efecto “memoria” 
 Alto coste. 
 Necesario aporte de calor. 
Baterías Li-
ion [6] 
 Alta rendimiento. 
 Larga vida útil.  
 Selladas, no requieren mantenimiento 
 Larga vida útil 
 Amplio rango de temperatura de trabajo 
 Baja tasa de autodescarga 
 Capacidad de carga rápida 
 Alta energía específica y densidad de 
energía 
 No presenta efecto “memoria”  
 Coste elevado. 
 Control de temperatura de 
funcionamiento.  
 Necesidad de un circuito de 
protección 
 Degradación a altas temperaturas 
 Pérdida de capacidad cuando 
sobrecarga 
 Daños irreversibles en descargas 
bajo un límite 
Baterías de 
flujo 
 Rendimiento medio-alto 
 Elevado ciclismo y vida útil. 
 No sufren auto-descarga. 
 Gran flexibilidad y casi nulo 
mantenimiento. 
 Tecnología poco madura. 
 Coste elevado. 
 Baja densidad de energía 
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Tabla 10. 2.-  Ventajas y desventajas de baterías  de flujo. 
BATERIAS DE FLUJO 
Tecnologías Ventajas Desventaja 
Batería Vanadio-
Vanadio (V) 
 Capacidad sin límite al aumentar el 
tamaño de los tanques de electrolito  
 No se daña al realizar descargas 100% 
DOD  
 No se daña al permanecer descargada 
por largos periodos de tiempo  
 Puede ser cargada por simple sustitución 
del electrolito  
 No se daña si accidentalmente se 
mezclan los electrolitos  
 Trabaja a temperatura ambiente  
 La contaminación cruzada es mínima o 
nula 
 Densidad de energía pobre 
 Energía específica pobre 
 Necesidad de sistema auxiliar 
para circulación y control de 
temperatura  
 El diseño del sistema debe 
asegurar la seguridad de todas las 
baterías 
Baterías Zinc-
Bromo (Zn-Br) 
  Buen nivel de energía específica  
 Buena eficiencia energética  
 Materiales fácilmente disponibles y de 
bajo coste  
 Bajo impacto medioambiental  
 Trabaja a temperatura ambiente  
 Densidad de potencia adecuada para la 
mayoría de aplicaciones  
 Capacidad de carga rápida  
 No se daña al realizar descargas 100% 
DOD 
 Necesidad de sistema auxiliar 
para circulación y control de 
temperatura 
Baterías Hierro-
Cromo (Fe-Cr) 
 Formado por electrodos de fibra de 
carbono de muy bajo coste. 
 Larga vida útil. 
 Baja tasa de mantenimiento. 
 Baja densidad de energía. 
 Tensión en circuito abierto 
inferior a 1,2 V 
 Alta probabilidad de 
contaminación cruzada entre 
hierro y cromo. 
 Bajo rendimiento del 70% 
aproximadamente 
Baterías Bromo-
Polisulfuro [55] 
 Constancia en evolución 
 Los elementos químicos que forman los 
electrolitos son muy abundantes. 
 Coste medio. 
 Solubles en medios acuosos (reduciendo 
la cantidad de electrolito utilizado) 
 Rendimiento bajo 67% 
aproximadamente. 
 Densidad de energía 25-35 
Wh/L. 
 Contaminación cruzada con el 
paso del tiempo. 
 Dificultad en mantener el 
equilibrio entre las 
concentraciones de electrolitos 
Baterías 
Vanadio-Bromo 
(V-Br) [6] 
 Alta solubilidad (aparece como 
respuesta a la baja solubilidad de 
vanadio- vanadio) 
 Aumento en densidad de energía entre 
35 y 70 Wh/L. 
 Mayor diferencial de potencial 1,3 V 
que las baterías de vanadio. 
 Elevada energía especifica de casi 50 
Wh/kg. 
 Posibilidad de contaminación 
cruzada 
 Peligro de emisión de vapor de 
broma. 
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 Funcionamiento en bajas temperaturas 
 Rendimiento del 75% 
 
En la tabla 10.3 y tabla 10.4  se describe las características de las baterías a analizar: 
 
Tabla 10. 3.-  Características baterías convencionales. 
 
Nota: Los valores se encuentran dados según la tasa cambiaria USD/EUR= 1,167 
 
Tabla 10. 4.-  Características batería de flujo. 
BATERIAS DE FLUJO (REDOX) 
DETALLE 
Vanadio-
Vanadio 
Zinc-
Bromo 
Hierro-
Cromo* 
Bromo-
Polisulfuro* 
Vanadio-
Bromo* 
Densidad de Energía 
(MJ/m3) (Wh/L) 25-35 39 10 35 35-75 
Rango de Energía 
(MJ) 36000 36000    
Rango de 
Potencia(MW) 0,1-100 0,1-100    
Tiempo de Carga y 
Densidad Horas Horas Horas Horas Horas 
Ciclos de Carga/ 
Descarga 20000 12000 >2000 3000 3000-5000 
Rendimiento (%) 90% 75% 70% 67% 75% 
Mínimo Estado de 
Carga (%) 5% 10%    
Carga mínima de 
operación 
recomendada 10% 25% 30% 40% 25% 
Tensión a circuito 
abierto (V) 1,26 1,83 1,18 1,4 1,35 
BATERIAS CONVENCIONALES 
DETALLE Ión-Litio 
Plomo-
Acido 
Sodio-
Sulfuro 
Níquel-
Cadmio* 
Densidad de Energía (MJ/m3) 
10,8 – 
14,40  60-180 540 
60 
(Wh/kg) 
Rango de Energía (MJ) [6] 36000 144000 172800  
Rango de Potencia(MW) 0,1 – 10 0,1-10 0,1-10 0,1-10 
Tiempo de Carga y Densidad H-min H-min Horas Horas 
Ciclos de Carga/ Descarga 4500 2500 4500 1500 
Rendimiento (%) 94% 90% 80% 85% 
Mínimo Estado de Carga (%) 10% 20% 10%  
Carga mínima de operación recomendada 20% 50%   
Tensión a circuito abierto (V)     
Coste de Instalación (USD/kWh) 619 420 333  
Coste de Mantenimiento al Año 
(USD/kWh*año) [6] 
3,5 
2,34 3,5 Elevado 
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Membrana Catiónica Catiónica 
Aniónica 
o catiónica 
Catiónica Catiónica 
Transportador de 
carga H+ H+ 
 
Cl−, H+ Na+ H+ 
Electrolito soporte 
Ácido 
sulfúrico 
Ácido 
sulfúrico 
Ácido 
clorhídrico 
Ácido sulfúrico 
Ácido 
clorhídrico, 
ácido 
bromhídrico 
Electrodos 
Grafito 
fieltro, 
fibras de 
grafito 
Carbón 
activo, 
grafito 
Fibra de 
carbono 
Carón activo 
Carbono, 
composites 
de grafito 
Temperatura máx. de 
operación (℃) 50 45-50 30-55 35 45 
Coste de Instalación 
(USD/kWh) 817 450    
Coste de 
Mantenimiento al 
Año (USD/kWh*año) 
11,68 15,18    
 
Nota: Los valores se encuentran dados según la tasa cambiaria USD/EUR= 1,167, valor a 13/07/2018 
 
10.2 Evaluación técnica- económica 
Para determinar el análisis técnico- económico se ha basado a los datos históricos de medición 
de demanda de la empresa “Industrias Catedral S.A” [56] realizadas en la Universidad Técnica 
de Cotopaxi. Para la cual se aplicara los siguientes procedimientos, en el caso 1: 
 Sistemas de conexión SEP  e industria. 
 Curvas de demanda horaria. 
 Cálculo de planilla eléctrica  
 Cálculo de planilla eléctrica aplicando baterías de flujo. 
Adicional a los procedimientos realizados en la empresa se pretende determinar las curvas de 
demanda, cálculo de planilla eléctrica y aplicando las baterías de flujo de una empresa propuesta 
en la que se pueda comparar los beneficios de la implementación de esta tecnología de 
almacenamiento descrito en el caso 2.  
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CASO 1 
1.1 SISTEMA ACTUAL DE LA EMPRESA 
 SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA Y DISTRIBUCIÓN 
 
 
Figura 10. 1.-  Diagrama Sistema puntual Industria Catedral S.A 
Se ingresa los datos de cura de demanda diaria según el factor de escalamiento que va a ser 
máximo 1 que representara a la demanda máxima del sistema 82.02 kWh. 
 
 
 
Figura 10. 2.-  Factor de escalamiento Industria Catedral S.A 
En la siguiente figura se describe la caída de voltaje  y la curva de demanda diaria en función 
del tiempo. 
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Figura 10. 3.-  Variación de voltaje  Industria Catedral S.A 
 
 
Figura 10. 4.-  Curva de demanda diaria Industria Catedral S.A 
 
 
Figura 10. 5.-  Curva de pérdidas de potencia Industria Catedral S.A 
 
Tabla 10. 5.- Datos de barra de conexión Industria Catedral S.A 
Hora %V I(kA) FP Ploss(kw) Qloss(kvar) 
CARGABILIDAD 
( %) 
0 99,37 0,19 0,979 0,185 1,3 36,24 
1 99,38 0,186 0,979 0,177 1,24 35,39 
2 99,38 0,186 0,979 0,177 1,24 35,39 
3 99,38 0,186 0,979 0,177 1,24 35,39 
4 99,39 0,184 0,979 0,172 1,21 34,97 
5 99,35 0,197 0,979 0,199 1,393 37,52 
6 99,27 0,219 0,979 0,246 1,726 40,76 
7 99,26 0,221 0,979 0,251 1,761 42,19 
8 99,3 0,21 0,979 0,226 1,588 40,06 
9 99,27 0,219 0,979 0,246 1,726 40,76 
10 99,28 0,217 0,979 0,241 1,691 41,34 
11 99,37 0,19 0,979 0,185 1,3 36,24 
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12 99,38 0,186 0,979 0,177 1,24 35,39 
13 99,33 0,201 0,979 0,208 1,457 38,36 
14 99,37 0,19 0,979 0,185 1,3 36,24 
15 99,38 0,186 0,979 0,177 1,24 35,39 
16 99,33 0,201 0,979 0,208 1,457 38,36 
17 99,37 0,19 0,979 0,185 1,3 36,24 
18 99,38 0,186 0,979 0,177 1,24 35,39 
19 99,35 0,197 0,979 0,199 1,393 37,52 
20 99,38 0,188 0,979 0,181 1,27 35,82 
21 99,38 0,188 0,979 0,181 1,27 35,82 
22 99,35 0,195 0,979 0,194 1,361 37,09 
23 99,39 0,184 0,979 0,172 1,21 34,94 
 
 CALCULO PLANILLA ELÉCTRICA. 
Tabla 10. 6.-  Datos históricos empresa Industrias Catedral S.A [56]. 
 LUNES A VIERNES SABADOS Y DOMINGOS 
HORA 
POTENCIA 
ACTIVA 
(KW) 
POTENCIA 
REACTIVA 
(kVAr) 
POTENCIA 
APARENTE 
(kVA) 
POTENCIA 
ACTIVA 
(KW) 
POTENCIA 
REACTIVA 
(kVAr) 
POTENCIA 
APARENTE 
(kVA) 
0 70,57 11,01 72,88 10,88 5,39 14,09 
1 68,9 10,99 71,07 12,58 4,29 14,34 
2 68,64 10,62 70,66 12,81 4,71 15,96 
3 69,24 10,73 71,21 11,44 5,36 14,56 
4 68,43 10,67 70,58 11,44 5,41 14,55 
5 73,01 13,59 75,22 10,43 5,55 13,74 
6 81,18 15,19 84,32 13,72 8,76 15,54 
7 82,06 12,15 85,5 13,42 4,27 15,82 
8 78,08 15,77 81,4 14,08 4,17 16,32 
9 81,52 17,52 84,87 13,99 4,13 16,19 
10 80,44 17,39 83,57 15,05 3,55 16,48 
11 70,44 13,98 72,77 11,6 4,42 14,08 
12 68,93 11,28 71,3 6,6 6,87 11,53 
13 74,76 13,22 77,2 6,74 6,81 11,3 
14 70,47 12,66 72,99 6,77 6,84 11,24 
15 68,94 12,13 71,3 6,62 6,85 11,24 
16 69,12 12,58 71,49 6,63 6,9 11,39 
17 70,22 13,06 72,33 7,38 6,54 11,68 
18 69,21 12,59 71,47 6,63 6,88 11,51 
19 72,79 12,89 74,83 6,6 6,82 11,24 
20 69,78 12,44 71,68 6,67 6,88 11,34 
21 69,71 11,15 71,4 6,92 6,97 11,5 
22 72,38 13,07 74,29 7,24 6,52 11,7 
23 67,87 9,69 69,89 6,3 6,86 11,53 
24 70,57 11,01 72,88 10,88 5,39 14,09 
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Curvas de demanda horaria y banda horaria 
 
A continuación se grafica la curva de demanda diaria de la empresa seleccionada  para el 
análisis de la implementación del módulo de la batería de flujo, con referencia a las bandas 
horarias de lunes a viernes. 
 
Figura 10. 6.-  Curva de demanda horaria (Lunes-Viernes). 
 
Tabla 10. 7.-  Datos curva de demanda diaria, bandas horaria (Lun-Vie). 
 LUNES A VIERNES 
 
HORA 
POTENCIA 
ACTIVA 
(KW) 
POTENCIA 
REACTIVA 
(kVAr) 
POTENCIA 
APARENTE 
(kVA) 
 
 
  0 70,57 11,01 72,88 
  1 68,9 10,99 71,07 
  2 68,64 10,62 70,66 
ACB 3 69,24 10,73 71,21 
  4 68,43 10,67 70,58 
  5 73,01 13,59 75,22 
  6 81,18 15,19 84,32 
  7 82,06 12,15 85,5 
  8 78,08 15,77 81,4 
  9 81,52 17,52 84,87 
  10 80,44 17,39 83,57 
  11 70,44 13,98 72,77 
  12 68,93 11,28 71,3 
  13 74,76 13,22 77,2 
ACV 14 70,47 12,66 72,99 
  15 68,94 12,13 71,3 
  16 69,12 12,58 71,49 
  17 70,22 13,06 72,33 
  18 69,21 12,59 71,47 
  19 72,79 12,89 74,83 
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  20 69,78 12,44 71,68 
ACPS 21 69,71 11,15 71,4 
  22 72,38 13,07 74,29 
  23 67,87 9,69 69,89 
 
 
 
 
Se considera la curva de demanda diaria del fin de semana como dato de cálculo en la planilla 
eléctrica, ya que su demanda es baja no se ve necesario el funcionamiento del sistema de 
almacenamiento. 
 
Figura 10. 7.-  Curva de demanda horaria (Sábado-Domingo). 
 
Tabla 10. 8.-  Datos curva de demanda diaria, bandas horarias (Sab -Dom). 
  SABADOS Y DOMINGOS 
  
HORA 
POTENCIA 
ACTIVA 
(KW) 
POTENCIA 
REACTIVA 
(kVAr) 
POTENCIA 
APARENTE 
(kVA) 
  
  
    0 10,88 5,39 14,09 
    1 12,58 4,29 14,34 
    2 12,81 4,71 15,96 
   3 11,44 5,36 14,56 
   ACB 4 11,44 5,41 14,55 
    5 10,43 5,55 13,74 
    6 13,72 8,76 15,54 
    7 13,42 4,27 15,82 
    8 14,08 4,17 16,32 
    9 13,99 4,13 16,19 
    10 15,05 3,55 16,48 
    11 11,6 4,42 14,08 
ACFHP   12 6,6 6,87 11,53 
    13 6,74 6,81 11,3 
  ACV 14 6,77 6,84 11,24 
    15 6,62 6,85 11,24 
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    16 6,63 6,9 11,39 
    17 7,38 6,54 11,68 
    18 6,63 6,88 11,51 
    19 6,6 6,82 11,24 
    20 6,67 6,88 11,34 
  ACPS 21 6,92 6,97 11,5 
    22 7,24 6,52 11,7 
    23 6,3 6,86 11,53 
 
Calculo de planilla eléctrica  
Datos de consumo 
La siguiente información corresponde a los datos tabulados por cada franja horaria que servirá 
para el cálculo de la planilla eléctrica considerando los diferentes parámetros. 
 
Tabla 10. 9.-  Pago por energía según rango de consumo. 
Parámetros Rango de consumo Energía (USD/kWh) 
ACV L-V 08h00 hasta 18h00 0,0897 
ACPS L-V 18h00 hasta 22h00  0,1037 
ACB*** L-V 22h00 hasta 08h00 0,0501 
ACFHP S, D, F 18h00 hasta 22h00 0,0897 
 
 
Nota: *** El valor de este cargo tarifario se aplica para el periodo complementario de los dais S, D, F 
 
Tabla 10. 10.-  Datos de consumo Lun-Vier- Caso 1 
LUNES A VIERNES 
Detalle 
D. diaria 
(kW-hora) 
D. Mensual 
(kW-hora) 
ACB 727,98 16015,56 
ACV 724,05 15929,1 
ACPS 284,66 6262,52 
ACT 1736,69 38207,18 
   
REA (kVAr-h) 306,37 6740,14 
 
Tabla 10. 11.-Datos de consumo Sab-Dom- Caso 1 
     
 
 
 
 
 
 
SABADOS Y DOMINGO 
Detalle 
D. diaria 
(kW-hora) 
D. Mensual 
(kW-hora) 
ACB 117,1 936,8 
ACV 88,01 704,08 
ACPS 82 656 
ACT 287,11 2296,88 
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Consumo  
 
Tabla 10. 12.- Datos de consumo- Caso 1 
ACB $ 802,38 
ACFHP $ 141,05 
ACPS $ 649,42 
ACV $ 1.428,84 
Total $ 3.021,69 
 
Demanda 
 
Tabla 10. 13.- Demanda pico y Demanda máxima- Caso 1 
DP (kW-h) 72.79 
DM (kW-h) 82.06 
 
                                                       𝐹𝐶 =
𝐷𝑝
𝐷𝑀
                                                      (10.2. 1) 
Donde: 
FC: Factor de carga. 
DP: Demanda pico o máxima que se registra en la banda horaria 18:00-22:00  
DM: Demanda máxima registrada durante el mes. 
FC =
72.79
82.06
 
FC = 0.88 
Según el factor de corrección que disponemos procedemos a aplicar según el rango establecido 
en el pliego tarifario por tal motivo procedemos aplicar la fórmula que se encuentra establecido 
en el pliego tarifario ecuación 10.2.2. 
1) < 0.6 = 0.5 
2) 0.6 − 0.9 = Aplicar formula 
3) 0.9 − 1 = 1.2 
              Formula: 
                                          𝐹𝐶 = 0.5833 (
𝐷𝑝𝑖𝑐𝑜
𝐷𝑚𝑎𝑥
) + 0.4167 (
𝐷𝑝𝑖𝑐𝑜
𝐷𝑚𝑎𝑥
)
2
                        (10.2. 2) 
FC = 0.5833 (
72.79
82.06
) + 0.4167 (
72.79
82.06
)
2
 
FC = 0.845278 
   
REA (kVAr-
h) 232,54 1860,32 
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Como el FC =0.845 es el dato que procederemos a tomar para el cálculo, en el que para 
determinar el valor económico a pagar por la demanda se utilizara la ecuación 10.2.3. 
                                       𝐹𝐶 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝐷𝑀 (
𝑈𝑆𝐷
𝑘𝑊
∗ 𝑚𝑒𝑠) ∗ 𝐹𝑐𝑖 ∗ 𝐷𝑀(𝑘𝑊 ∗ 𝑚𝑒𝑠)              (10.2. 3) 
     FC = 4.576 (
USD
kW
∗ mes) ∗ 0.8452 ∗ 82.06(kW ∗ mes)          
FC = 317.41 USD 
El valor económico calculado es la demanda a pagar por el mes. 
 
 
Factor de potencia 
Es necesario determinar el factor de potencia en el que se utilizara la ecuación 10.2.4, haciendo 
a la relación a potencia reactiva y potencia activa total del mes. 
                                                                         𝐹𝑝 = (𝑐𝑜𝑠 (𝑡𝑔−1
𝑅𝐸𝐴
𝐴𝐶𝑇
))                                       (10.2. 4) 
Fp = (cos (tg−1
8600.46
40504.06
)) 
FP = 0.978 
Penalización por bajo factor de potencia 
Se determina la penalización por el bajo factor de potencia en el que se utiliza la ecuación 
10.2.5: 
                                            𝑃𝐵𝐹𝑃 = (
0.92
𝑓𝑝
− 1) ∗ (𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟 + 𝐷𝑒𝑚 + 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜)               (10.2. 5) 
PBFP = (
0.92
0.978
− 1) ∗ (1,414 + 317.41 + 3021.69) 
PBFP = −198.74  *Se toma el valor absoluto 
 
Alumbrado público (valor 17% tomado de ref.) 
Se considera el 17% como valor para calcular el alumbrado público tomado como referencia, 
se aplica la ecuación 10.2.6.  
                                          𝐴. 𝑃 = (𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟 + 𝐷𝑀 + 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜) ∗ 17%   )               (10.2. 6) 
A. P = (1.414 + 317.41 + 3021.69) ∗ 17% 
A. P = 567.89 
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Planilla eléctrica 
Tabla 10. 14.-  Planilla eléctrica Industrias Catedral S.A. 
PLANILLA 
Comer. $          1,414 
ACB  $       802,38  
ACFHP  $       141,05  
ACPS  $       649,42  
ACV  $    1.428,84  
Demanda  $       317,41  
PBFP  $       198,74  
AP (17%)  $       567,89  
Total  $    4.107,15  
 
1.2 APLICACIÓN DE BATERIAS A LA INDUSTRIA 
 
 SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA Y DISTRIBUCIÓN 
A continuación se procede a simular en NEPLAN los valores correspondientes a la curva de 
demanda diaria de la empresa Industrias Catedral S.A; con un transformador de 200 kVA. Cabe 
mencionar que se toma solo para la simulación las perdidas por el conductor para observar la 
interacción de las baterías en el sistema.  
 
Figura 10. 8.-  Implementación de baterías al sistema con perfiles de carga. 
A continuación se pueden observar las curvas de las diferentes variables con relación a la 
implementación de las baterías al sistema. 
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Figura 10. 9.-  Perfil de carga de la batería ion-litio. 
 
Figura 10. 10.-  Perfil de descarga de la batería ion-litio.  
 
VARIACIÓN DE VOLTAJE 
 
 
Figura 10. 11.-  Variación de voltaje IÓN- Litio en el sistema Industria Catedral S.A 
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CURVA DE DEMANDA DIARIA  
 
 
Figura 10. 12.-  Curva de demanda diaria Ión- Litio en el sistema Industria Catedral S.A 
 
CURVA DE PERDIDA DE POTENCIA   
 
 
Figura 10. 13.-  Perdidas de potencia Ión- Litio en el  sistema Industria Catedral S.A 
CUADRO DE DATOS 
 
CARGA 
 
 Barra de conexión de la industria 
 
Tabla 10. 15.-  Barra de la industria implementación de las baterías CASO1. 
 BARRA DE LA INDUSTRIA 
 Hora %V P(KW) Q(KVAR) I(kA) FP Ploss(kw) Qloss(kvar) CARGAB. ( %) 
Ión- 
Litio 
2 99,26 82,109 17,166 0,222 0,979 0,252 1,767 42,25 
3 99,26 82,109 17,166 0,222 0,979 0,252 1,767 42,25 
4 99,27 81,289 16,995 0,22 0,979 0,247 1,731 41,83 
5 99,22 86,209 18,02 0,233 0,979 0,278 1,949 44,38 
Plomo- 
Acido 
2 99,23 85,127 17,848 0,23 0,979 0,271 1,9 43,82 
3 99,23 85,127 17,848 0,23 0,979 0,271 1,9 43,82 
4 99,24 84,307 17,677 0,228 0,979 0,266 1,864 43,4 
5 99,19 89,227 18,702 0,241 0,979 0,298 2,089 45,95 
Vn-Vn 
2 99,28 79,901 16,676 0,216 0,979 0,238 1,672 41,1 
3 99,28 79,901 16,676 0,216 0,979 0,238 1,672 41,1 
4 99,29 79,082 16,505 0,214 0,979 0,234 1,638 40,68 
5 99,24 84,002 17,529 0,227 0,979 0,264 1,849 43,23 
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Zinc- 
Bromo 
2 99,27 81,368 17 0,22 0,979 0,247 1,735 41,87 
3 99,27 81,368 17 0,22 0,979 0,247 1,735 41,87 
4 99,27 80,548 16,829 0,218 0,979 0,242 1,7 41,44 
5 99,23 85,468 17,854 0,231 0,979 0,273 1,915 43,99 
 
 Carga de la industria 
 
Tabla 10. 16.-  Carga de la industria implementación de las baterías CASO1. 
 CARGA DE LA INDUSTRIA 
 Hora P (KV) Q(KVAR) 
Ión- Litio 
2 68,88 14,343 
3 68,88 14,343 
4 68,06 14,172 
5 72,98 15,197 
Plomo- 
Acido 
2 68,88 14,343 
3 68,88 14,343 
4 68,06 14,172 
5 72,98 15,197 
Vn-Vn 
2 68,88 14,343 
3 68,88 14,343 
4 68,06 14,172 
5 72,98 15,197 
Zinc- Bromo 
2 68,88 14,343 
3 68,88 14,343 
4 68,06 14,172 
5 72,98 15,197 
 
 BATERIA  
 
Tabla 10. 17.-  Datos barra de conexión de batería CASO1. 
 BATERIA 
 Hora %V Barra Bat Aporte (kw) Carga (kw) 
Ión- Litio 
2 98,84   13,2 
3 98,84   13,2 
4 98,85   13,2 
5 98,8   13,2 
Plomo- 
Acido 
2 98,71   16,203 
3 98,71   16,203 
4 98,72   16,203 
5 98,67   16,203 
Vn-Vn 
2 98,93   11,001 
3 98,93   11,001 
4 98,94   11,001 
5 98,89   11,001 
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Zinc- Bromo 
2 98,87   12,462 
3 98,87   12,462 
4 98,88   12,462 
5 98,83   12,462 
 
 
 ACOMETIDA DE LA BATERIA  
 
 
Tabla 10. 18.-  Acometida  de la batería CASO1. 
 ACOMETIDA 
 Hora P(KW) Q(KVAR) I (kA) Ploss (kw) Qloss (kvar) 
Ión- Litio 
2 13,229 2,823 0,036 0,029 0,142 
3 13,229 2,823 0,036 0,029 0,142 
4 13,229 2,823 0,036 0,029 0,142 
5 13,229 2,823 0,036 0,029 0,142 
Plomo- 
Acido 
2 16,247 3,5 0,044 0,043 0,214 
3 16,247 3,5 0,044 0,043 0,214 
4 16,247 3,5 0,044 0,043 0,214 
5 16,247 3,505 0,044 0,043 0,214 
Vn-Vn 
2 11,022 2,333 0,03 0,02 0,098 
3 11,022 2,333 0,03 0,02 0,098 
4 11,022 2,333 0,03 0,02 0,098 
5 11,022 2,333 0,03 0,02 0,098 
Zinc- Bromo 
2 12,488 2,657 0,034 0,025 0,126 
3 12,488 2,657 0,034 0,025 0,126 
4 12,488 2,657 0,034 0,025 0,126 
5 12,488 2,657 0,034 0,025 0,126 
 
 
DESCARGA 
 
 
 Barra de la industria 
 
Tabla 10. 19.-  Descarga de las baterías en la barra de la industria CASO1. 
 BARRA DE LA INDUSTRIA 
 Hora %V P(KW) Q(KVAR) I(kA) FP Ploss(kw) Qloss(kvar) CARGAB. ( %) 
Ión- 
Litio 
9 99,31 71,192 16,981 0,193 0,973 0,192 1,344 36,85 
10 99,32 70,372 16,811 0,191 0,973 0,187 1,313 36,42 
11 99,41 60,532 14,761 0,164 0,972 0,138 0,972 31,24 
12 99,42 58,892 14,42 0,16 0,971 0,131 0,92 30,49 
Plomo- 
Acido 
9 99,31 71,192 16,981 0,193 0,973 0,192 1,344 36,85 
10 99,32 70,372 16,811 0,191 0,973 0,087 1,313 36,42 
11 99,41 60,532 14,761 0,164 0,972 0,138 0,972 31,34 
12 99,42 58,892 14,42 0,16 0,971 0,131 0,92 30,49 
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Vn-Vn 
9 99,31 71,192 16,981 0,193 0,973 0,192 1,344 36,85 
10 99,32 70,372 16,811 0,191 0,973 0,187 1,313 36,42 
11 99,41 60,532 14,761 0,164 0,972 0,138 0,972 31,34 
12 99,42 58,892 14,42 0,16 0,971 0,131 0,92 30,49 
Zinc- 
Bromo 
9 99,31 71,192 16,981 0,193 0,973 0,192 1,344 36,85 
10 99,32 70,372 16,811 0,191 0,973 0,187 1,313 36,42 
11 99,41 60,532 14,761 0,164 0,972 0,138 0,972 31,34 
12 99,42 58,892 14,42 0,16 0,971 0,131 0,92 30,49 
 
 Carga de la industria 
 
Tabla 10. 20.-  Descarga de la batería incidencia en la carga CASO1. 
 CARGA DE LA INDUSTRIA 
 Hora P (KV) Q(KVAR) 
Ión- Litio 
9 81,18 16,904 
10 80,36 16,733 
11 70,52 14,685 
12 68,88 14,343 
Plomo- 
Acido 
9 81,18 16,904 
10 80,36 16,733 
11 70,52 14,685 
12 68,88 14,343 
Vn-Vn 
9 81,18 16,904 
10 80,36 16,733 
11 70,52 14,685 
12 68,88 14,343 
Zinc- 
Bromo 
9 81,18 16,904 
10 80,36 16,733 
11 70,52 14,685 
12 68,88 14,343 
 
 BATERÍA  
 
Tabla 10. 21.-  Descarga  de la batería  CASO1. 
 BATERIA 
 
Hora 
%V Barra 
Bat 
Aporte 
(kw) 
Carga 
(kw) 
Ión- Litio 
9 99,46 10   
10 99,47 10   
11 99,56 10   
12 99,58 10   
Plomo- 
Acido 
9 99,46 10,004   
10 99,47 10,004   
11 99,56 10,004   
12 99,58 10,004   
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Vn-Vn 
9 99,46 10,004   
10 99,47 10,004   
11 99,56 10,004   
12 99,58 10,004   
Zinc- 
Bromo 
9 99,46 10,004   
10 99,47 10,004   
11 99,56 10,004   
12 99,58 10,004   
 
 ACOMETIDA DE LA BATERÍA  
 
Tabla 10. 22.-  Descarga de la batería acometida de la batería CASO1. 
 ACOMETIDA 
 Hora P(KW) Q(KVAR) I (kA) Ploss (kw) Qloss (kvar) 
Ión- Litio 
9 9,988 0,077 0,026 0,015 0,077 
10 9,988 0,077 0,026 0,015 0,077 
11 9,988 0,077 0,026 0,015 0,077 
12 9,988 0,077 0,026 0,015 0,076 
Plomo- 
Acido 
9 9,988 0,077 0,026 0,015 0,077 
10 9,988 0,077 0,026 0,015 0,077 
11 9,988 0,077 0,026 0,015 0,077 
12 9,988 0,077 0,026 0,015 0,077 
Vn-Vn 
9 9,988 0,077 0,026 0,015 0,077 
10 9,988 0,077 0,026 0,015 0,077 
11 9,988 0,077 0,026 0,015 0,077 
12 9,988 0,077 0,026 0,015 0,077 
Zinc- 
Bromo 
9 9,988 0,077 0,026 0,015 0,077 
10 9,988 0,077 0,026 0,015 0,077 
11 9,988 0,077 0,026 0,015 0,077 
12 9,988 0,077 0,026 0,015 0,077 
 
 
 DIMENSIONAMIENTO DE BATERÍAS  
 
Para el dimensionamiento de las baterías se tomara en cuenta, las tecnologías seleccionadas ya 
sea por sus características técnicas, construcción y eficiencia consideradas con anterioridad. 
Adicional a esto no se tomara en cuenta las perdidas en las interacción y equipos que esta 
comprende para su funcionamiento para obtener un resultado neto de la integración de las 
baterías en el sistema. Siendo estas: 
Baterías convencionales: 
 Ión-Litio 
 Plomo- acido  
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Baterías de flujo: 
 Vanadio- vanadio 
 Zinc- Bromo 
Cálculo de A/h de las baterías 
Para el dimensionamiento de las baterías se ha tomado en cuenta el desarrollo descrito en el 
capítulo referente a la metodología para el cálculo de Amperio- Hora de las baterías. A 
continuación se presentara el cálculo de la batería de Vanadio- Vanadio par indicar el 
procedimiento y al final una tabla resumen de las diferentes tecnologías:  
 
Batería Vanadio- Vanadio  
1. Identificar la cantidad de horas que el consumo será aplicado al banco de baterías en 
watts por hora (watts/h).  
Se va a suplir una carga de  10 kW durante un periodo de  4 horas. 
PTotal = Potencia ∗ horas 
PTotal = 10 W ∗ 4  
PTotal = 40 kW 
2. Se debe identificar los días de autonomía en el que el sistema estará en funcionamiento 
sin ningún tipo de carga para el sistema.  
Se toma 1 día de autonomía ya que estará suministrada desde la red: 
                              PDias de autonomía = Potencia total ∗ dias de autonomia         
PDias de autonomía = 40 kW ∗ 1   
PDias de autonomía = 40 kW 
Nota: al utilizar un sistema fotovoltaico se debe tener en cuenta que por más nublado que 
este el día siempre va a existir carga pero por razones de cálculo se mencionara que no 
hay aporte de energía al sistema. 
 
3. Identifique la profundidad de la descarga de batería.  
SOC (%)  = Descarga total − Profundidad de descarga (DOD) 
SOC (%) = 100 % − 90% 
SOC (%)  = 10 % 
                            Pcapacidad = PDias de autonomía ∗ (1 + SOC)                   
Pcapacidad = 40 kW ∗ (1 + 0,10) 
Pcapacidad = 44 kW 
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4. Considere la temperatura media de la batería.  
Según la localización de la empresa a analizar en la ciudad de Ambato se procedió a 
determinar la temperatura media de la ciudad y el rendimiento de las diferentes 
tecnologías con respecto a esta temperatura, para proceder con el cálculo siguiente al 
igual que el punto anterior se procede a realizar el cálculo de la batería seleccionada 
como forma de procedimiento y en la tabla se representa el cálculo. 
                     RendimientoNecesario = Rendimientototal − RendimientoTemperatura   
RendimientoNecesario = 100% − 100% 
RendimientoNecesario = 0% 
Se debe sumarle= 1+0.00= 1.00; para obtener el rendimiento necesario para calcular la 
potencia requerida con respecto a la temperatura. 
PTemperatura = P𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ RendimientoNecesaria  
PTemperatura = 44 kW ∗ 1.00 
PTemperatura = 44 kW 
La temperatura que se va a tener en consideración para el cálculo, es la referente a la ciudad de 
Ambato ya que se encuentra situado la empresa en este lugar, en el siguiente grafico se puede 
apreciar la temperatura promedio siendo 15 ºC: 
 
Figura 10. 14.-  Datos temperatura promedio de Ambato [57] 
 
Figura 10. 15.-  Diagrama de barras temperatura promedio de Ambato [57] 
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A continuación se describe la capacidad de almacenamiento con relación de la temperatura de 
las tecnologías seleccionadas: 
 
Figura 10. 16.-  Capacidad de almacenamiento vs temperatura Pb-Acido Trojan24TMX [58] 
 
Figura 10. 17.-  Capacidad de almacenamiento vs temperatura Ión –Litio [59] 
En base a las características técnicas de las baterías de flujo el rango de trabajo con normalidad 
de las baterías de flujo se encuentran comprendido entre 10 ºC hasta 50 ºC, por tal motivo se 
considera el trabajo de las baterías de flujo: 
 
Tabla 10. 23.-  Temperatura vs rendimiento baterías de flujo. 
Tecnología Temperatura  Rendimiento 
Vanadio- Vanadio 10 ºC - 50 ºC 100% 
Zinc- Bromo 10 ºC - 50 ºC 100% 
 
5. Determinación del amperaje hora, para la selección comercial del equipo. 
En donde: 
PTemperatura = Potencia 
                                                   
A
h
=
Potencia
Tensión de baterias
                                       (9.2.13) 
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A
h
=
44kW
48V
 
 
A
h
= 916.667 A /h  
  
RESUMEN DE DIMENSIONAMIENTO DE BATERÍAS  
 
Tabla 10. 24.-  Datos de las diferentes tecnologías para el dimensionamiento 
  TECNOLOGIAS 
DATOS 
Ión- 
Litio 
Plomo- 
Acido Vn-Vn 
Zinc- 
Bromo 
Horas de 
consumo 
Horas (h) 4 4 4 4 
Potencia (w) 10000 10000 10000 10000 
Días de autonomía (días) 1 1 1 1 
Profundidad de descarga (%) 80 50 90 75 
Temperatura media, buscar tablas (%) 90 92 100 100 
Voltaje de banco de baterías 48 48 48 48 
 
Tabla 10. 25.-  Resultados de las diferentes tecnologías para el dimensionamiento. 
CALCULO DIMENCIONAMIENTO DE LAS BATERIAS 
# PARAMETROS Ión- Litio 
Plomo- 
Acido Vn-Vn Zn- Br 
1 Potencia (Horas de consumo W) 40000 40000 40000 40000 
2 Potencia (días de autonomía en W) 40000 40000 40000 40000 
3 Potencia (profundidad de descarga en W) 48000 60000 44000 50000 
4 Potencia (Temperatura media en W) 52800 64800 44000 50000 
5 Amperio/hora (A-h) 1100 1350 916,667 1041,667 
 
A continuación se describa la forma de conexión para obtener el voltaje de salida de los 
equipos de almacenamiento: 
Conexión de baterías (Baterías convencionales) 
Según el elemento a utilizar que es el Sunny Island 6048 US, es admisible un voltaje de 
la batería al equipo de 48 VDC, por tal motivo se dimensionara para este voltaje el equipo 
tanto para las baterías Ión- Litio y Plomo acido ANEXO 4 se puede observar las 
características técnicas de los equipos. 
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Tabla 10. 26.-  Número de baterías Ión Litio 
Conexión  Ión- Litio Capacidad 
requerida # Características 
Serie 2 24 VDC 48 VDC 
Paralelo 7 180 A/h 1100 A/h 
TOTAL (baterías) 14   
 
Tabla 10. 27.-  Número de baterías Plomo acido 
Conexiones Plomo acido Capacidad 
requerida 
# Características 
Serie 4 12 VDC 48 VDC 
Paralelo 6 225 A/h 1350 A/h 
TOTAL (baterías) 24   
 
Tabla 10. 28.-  Precio de implementación para 40 kW Ión- Litio y Plomo-acido. 
Precio de tecnología 
 Baterías  Cantidad 
Costo 
(USD) Total (USD) 
Ión- Litio 14 6117,93  $      85.651,02  
Plomo- Acido 24 379,05  $         9.097,20  
 
Conexión de stacks (Baterías de flujo) 
El dimensionamiento de las baterías de flujo está basado a la cantidad de almacenaje  de 
electrolito en sus tanques, como se muestra a continuación: 
 
Tabla 10. 29.-  Capacidad en base al electrolito [60] 
Capacidad 
(kWh) 
Electrolito 
(litros) 
40 2000 
70 3500 
100 5000 
130 6500 
 
 COMPORTAMIENTO DE LA BATERÍA. 
La batería será cargada en el periodo base donde el precio por la energía a nivel industrial es la 
más baja en los días laborables siendo esta 0,0501 USD/kWh.  
A continuación se grafica la curva de carga y descarga de la bacteria ideal en el que no existe 
ningún tipo de perdida. 
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Figura 10. 18.-  Carga y descarga ideal de la batería. 
Según la tabla en la que se muestra el cálculo del dimensionamiento de las diferentes 
tecnologías, se muestra el consumo adicional que tendrá cada una de ellas ya sea por la 
temperatura en la que trabaja el rendimiento de la misma. Y en base a esta información se 
procede a dimensionar su consumo. 
Tabla 10. 30.-  Potencia de carga y descarga  en la  hora de trabajo. 
Tecnología Potencia  
Carga (kWh) Descarga (kWh) 
Ión- Litio 13.2 10 
Plomo- acido 16.2 10 
Vn-Vn 11 10 
Zn-Br 12.5 10 
 
En las figuras a continuación se puede observar el aumento de la energía con respecto a la 
eficiencia, rendimiento y la temperatura promedio en la que se encuentran trabajando 
permitiendo tener un acercamiento más real al resultado. 
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Figura 10. 19.-  Comparación de curvas de energía según el rendimiento. 
 CALCULO PLANILLA ELÉCTRICA. 
A los datos históricos obtenidos de la empresa, se aplicara el cálculo para cada una de las 
tecnologías seleccionadas pero a razón de cálculo y explicación del procedimiento se realizara 
los cálculos correspondientes a la batería ideal en la que no hay pérdida por el uso de alguna 
tecnología seleccionada. En la que se tomara una demanda de 40 kWh que entrara en 
funcionamiento desde las 02:00 hasta 05:00 apreciando en la Figura 43, para que entre en 
funcionamiento a las 07:00 hasta las 10:00; obteniendo   un desplazamiento de la cura de carga. 
El cual aplicando el cálculo económico se tendrá mayor consumo de energía en la banda hora 
base. Se aplica de lunes a viernes ya que en estos días se presentan la mayor demanda que los 
fines de semana viéndose innecesario la aplicación pero considerado para el cálculo de la 
planilla.  
Tabla 10. 31.-  Datos históricos al aplicar una batería ideal- Caso 1 
 LUNES A VIERNES 
 
HORA 
POTENCIA 
ACTIVA 
(KW) 
POTENCIA 
REACTIVA 
(kVAr) 
POTENCIA 
APARENTE 
(kVA) 
 
 
  0 70,57 11,01 72,88 
  1 68,9 10,99 71,07 
  2 68,64 10,62 70,66 
 3 69,24 10,73 71,21 
 ACB 4 68,43 10,67 70,58 
  5 73,01 13,59 75,22 
  6 81,18 15,19 84,32 
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  7 82,06 12,15 85,5 
  8 78,08 15,77 81,4 
  9 81,52 17,52 84,87 
  10 80,44 17,39 83,57 
  11 70,44 13,98 72,77 
  12 68,93 11,28 71,3 
  13 74,76 13,22 77,2 
ACV 14 70,47 12,66 72,99 
  15 68,94 12,13 71,3 
  16 69,12 12,58 71,49 
  17 70,22 13,06 72,33 
  18 69,21 12,59 71,47 
  19 72,79 12,89 74,83 
  20 69,78 12,44 71,68 
ACPS 21 69,71 11,15 71,4 
  22 72,38 13,07 74,29 
  23 67,87 9,69 69,89 
 
En base a los datos se puede obtener la curva de demanda diaria de la empresa al aplicar la 
batería ideal al sistema. 
 
Figura 10. 20.-  Curva de demanda horaria Lun-Vie, aplicando baterías de flujo. 
 
Datos de consumo 
 
Tabla 10. 32.-  Datos de consumo Lun-Vier aplicando batería ideal- Caso 1. 
LUNES A VIERNES 
Detalle 
D. diaria 
(kW-hora) 
D. Mensual 
(kW-hora) 
ACB 767,98 16895,56 
ACV 684,05 15049,1 
ACPS 284,66 6262,52 
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ACT 1736,69 38207,18 
   
REA (kVAr-h) 306,37 6740,14 
 
Planilla eléctrica con corrección  
 
Tabla 10. 33.-  Planilla eléctrica Industrias Catedral S.A con baterías. 
PLANILLA 
Comer.  $                 1,41  
ACB  $             846,47  
ACFHP  $             141,05  
ACPS  $             649,42  
ACV  $         1.349,90  
Demanda  $             313,54  
PBFP  $             196,44  
AP (17%)  $             561,31  
Total  $         4.059,54  
 
 COMPARACIÓN DE CURVAS DE DEMANDA DIARIAS CASO 1 
En la figura 44, se compara la curva de la demanda histórica de la empresa con la corrección 
de la misma al aplicar las baterías de flujo. 
 
Figura 10. 21.-  Comparación entre la curva de empresa e implementación de baterías. 
CASO 2  
 CÁLCULO DE PLANILLA ELÉCTRICA EN BANDA HORARIA  19:00-20:00. 
Se propone una industria que tiene las siguientes características, en la que se resalta un consumo 
alto en la banda horaria de pico de carga observando de mejor forma los beneficios de la 
implementación de las baterías de flujo. Se conserva el consumo de energía como dato de 
referencia a igual que la implementación de una batería de flujo de 40 Kw-h. 
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Industria  curva de demanda diaria  
 
Tabla 10. 34.-  Curva de demanda diaria de industria propuesta. 
 LUNES A VIERNES 
 
HORA 
POTENCIA 
ACTIVA 
(KW) 
POTENCIA 
REACTIVA 
(kVAr) 
POTENCIA 
APARENTE 
(kVA) 
 
 
  0 50,57 11,01 72,88 
  1 46,9 10,99 71,07 
  2 55,64 10,62 70,66 
ACB 3 55,24 10,73 71,21 
  4 52,43 10,67 70,58 
  5 57,01 13,59 75,22 
  6 57,18 15,19 84,32 
  7 50,06 12,15 85,5 
  8 46,08 15,77 81,4 
  9 63,52 17,52 84,87 
  10 68,44 17,39 83,57 
  11 70,44 13,98 72,77 
  12 68,93 11,28 71,3 
  13 74,76 13,22 77,2 
ACV 14 70,47 12,66 72,99 
  15 68,94 12,13 71,3 
  16 82,12 12,58 71,49 
  17 90,22 13,06 72,33 
  18 96,21 12,59 71,47 
  19 108,79 12,89 74,83 
  20 109,78 12,44 71,68 
ACPS 21 118,71 11,15 71,4 
  22 114,38 13,07 74,29 
  23 59,87 9,69 69,89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
66 
 
Curva de demanda diaria 
 
 
Figura 10. 22.-  Curva de demanda diaria propuesta de industria Lun-vie. 
Datos de consumo 
 
Tabla 10. 35.-  Datos de consumo industria propuesta. 
LUNES A VIERNES 
Detalle D. diaria (kW-hora) D. Mensual (kW-hora) 
ACB 530,98 11681,56 
ACV 754,05 16589,1 
ACPS 451,66 9936,52 
ACT 1736,69 38207,18 
   
REA (kVAr-h) 306,37 6740,14 
 
Planilla eléctrica  
 
Tabla 10. 36.-  Planilla eléctrica industria propuesta. 
PLANILLA 
Comer.  $                 1,41  
ACB  $             585,25  
ACFHP  $             141,05  
ACPS  $         1.030,42  
ACV  $         1.488,04  
Demanda  $             651,86  
PBFP  $             231,91  
AP (17%)  $             662,67  
TOTAL  $         4.792,61  
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 INDUSTRIA PROPUESTA DIARIA APLICANDO BATERIAS DE FLUJO 
 
Figura 10. 23.-  Curva de demanda diaria  propuesta de industria Lun-Vie. 
Datos de consumo 
 
 
Tabla 10. 37.-  Datos de consumo Lun-Vier aplicando baterías  empresa propuesta. 
LUNES A VIERNES 
Detalle D. diaria (kW-hora) D. Mensual (kW-hora) 
ACB 560,98 12341,56 
ACV 754,05 16589,1 
ACPS 411,66 9056,52 
ACT 1726,69 37987,18 
   
REA (kVAr-h) 306,37 6740,14 
 
Planilla eléctrica  
 
Tabla 10. 38.-  Planilla eléctrica industria propuesta con baterías. 
PLANILLA 
Comer.  $                 1,41  
ACB  $             629,33  
ACFHP  $             141,05  
ACPS  $             939,16  
ACV  $         1.488,04  
Demanda  $             651,86  
PBFP  $             229,10  
AP (17%)  $             654,65  
TOTAL  $         4.734,61  
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 COMPARACIÓN DE CURVAS DE DEMANDA DIARIAS CASO 2 
En la siguiente grafica se puede observar la interacción de la curva actual del caso propuesto y 
la curva de demanda diaria con la implementación de las baterías. 
 
 
Figura 10. 24.-  Comparación de curvas de la propuesta de industria  Lun-Vie. 
11 VALIDACIÓN DE LAS PREGUNTAS CIENTÍFICAS O HIPÓTESIS  
 
El análisis de las baterías de flujo como medio de almacenamiento de energía permite el 
aplanamiento de pico de carga mejorando la eficiencia energética de la curva de demanda 
eléctrica. En la que se ha observado beneficios para proteger de eventos de corta duración que 
afecten a la calidad de energía consumida, la seguridad de abastecimiento por parte del sistema 
de almacenamiento incluso si es necesario trabajar en isla hasta la re-sincronización de la fuente 
principal de generación, el almacenamiento en periodos de bajo coste eléctrico  así como y el 
consumo el mayor coste y, la reducción de los picos de potencia. Mientras que los costos de 
implementación y de mantenimiento de los sistemas de baterías de flujo aún son elevados a 
comparación de los beneficios económicos que se pueden tener por su implementación al 
comparar con el pliego tarifario ecuatoriano al obtener la planilla eléctrica de consumo. 
12 IMPACTOS (TÉCNICOS, SOCIALES, AMBIENTALES O ECONÓMICOS) 
Las arterias de flujo son una nueva alternativa para el almacenamiento de la energía a grandes 
escalas, al igual que una solución a las generaciones eólicas, solares entre otras. Permitiendo 
almacenar y mejorar la eficiencia y rendimiento de la misma el cual permita el 
dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos, eólicos o de diésel en generadores que lo utilizan 
para un mayor ahorro y flexibilidad en el manejo de los equipos. 
Cabe mencionar que el DOD, que disponen estas tecnologías al tener un electrolito líquido 
permite tener una mayor descarga de la energía sin que esta sufra ningún tipo de daños en los 
elementos, la flexibilidad en el trabajo con temperaturas permite tener un mayor rendimiento. 
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13 PRESUPUESTO PARA LA PROPUESTA DEL PROYECTO 
 
CASO 1.- Industrias Catedral S.A 
 
Tabla 10. 39.-  Beneficio económico al implementar las diferentes tecnologías- Caso 1 
  TECNOLOGIAS DE ALMACENAMIENTO 
PLANILLA EMPRESA Bat. Ideal Ión-Litio 
Plomo-
acido Vn-Vn Zn-Br 
Comer.  $           1,41   $           1,41   $           1,41   $           1,41   $           1,41   $           1,41  
ACB  $       802,38   $       846,47   $       860,58   $       873,80   $       850,88   $       857,49  
ACFHP  $       141,05   $       141,05   $       141,05   $       141,05   $       141,05   $       141,05  
ACPS  $       649,42   $       649,42   $       649,42   $       649,42   $       649,42   $       649,42  
ACV  $    1.428,84   $    1.349,90   $    1.349,90   $    1.349,90   $    1.349,90   $    1.349,90  
Demanda  $       317,41   $       313,54   $       313,54   $       313,54   $       313,54   $       313,54  
PBFP  $       198,74   $       196,44   $       198,20   $       199,85   $       196,99   $       197,82  
AP (17%)  $       567,89   $       561,31   $       563,70   $       565,95   $       562,06   $       563,18  
Total  $    4.107,15   $    4.059,54   $    4.077,81   $    4.094,93   $    4.065,25   $    4.073,82  
Beneficio 
(USD)    $         47,60   $         29,33   $         12,21   $         41,89   $         33,33  
%   1,16% 0,71% 0,30% 1,02% 0,81% 
 
A continuación se describe mediante las formulas financieras, al considerar la implementación 
de las baterías de flujo como un proyecto de inversión observando su viabilidad económica. 
 VAN 
 TIR 
Tabla 10. 40.-Análisis del VAN Y TIR empresa CASO 1 
 Ión-Litio Plomo-acido Vn-Vn Zn-Br 
Inversión  $  (24.760,00)  $        (16.800,00)  $  (32.600,00)  $  (18.000,00) 
Costo mantenimiento al año (USD/kWh)  $          140,00   $                  93,60   $          467,20   $          607,20  
Ingresos  $          352,00   $                146,57   $          502,72   $          399,95  
Flujo neto de efectivo   $          212,00   $                  52,97   $            35,52   $       (207,25) 
     
Ciclos de Carga /Descarga 4500 2500 20000 12000 
Vida útil 9 9 9 9 
VAN (tasa 12%) ($ 18.682,72) ($ 16.517,77) ($ 22.084,62) ($ 13.911,50) 
TIR -6% -42% -1% -4% 
  
Según el TIR  que se determina en la inversión la más rentable es del 1% correspondiente a la 
tecnología de vanadio- vanadio. Mientras que la menos factible para la inversión es la de plomo 
acido que es del 42%. 
70 
 
Con la implementación del proyecto se debe considerar la implementación de sistemas no 
renovables ya que el solo el hecho de la corrección de la curva de demanda y la aplicación del 
pliego tarifario no es suficiente para tener un ahorro considerable. 
CASO 2.- Industria propuesta 
 
A continuación se describe el beneficio económico  al aplicar el pliego tarifario ecuatoriano de 
las diferentes tecnologías a analizar en la curva de demanda propuesta. En el que se aprecia el 
VAN y el TIR para determinar la viabilidad económica. 
Tabla 10. 41.-  Planilla eléctrica industria propuesta con diferentes tecnologías- Caso 2. 
  TECNOLOGIAS DE ALMACENAMIENTO 
PLANILLA EMPRESA Bat. Ideal Ión-Litio Plomo-acido Vn-Vn Zn-Br 
Comer. $ 1,41 $ 1,41 $            1,41 $            1,41 $            1,41 $            1,41 
ACB $ 585,25 $ 629,33 $       643,44 $       656,67 $       633,74 $       640,36 
ACFHP $ 141,05 $ 141,05 $       141,05 $       141,05 $       141,05 $       141,05 
ACPS $ 1.030,42 $ 939,16 $       939,16 $       939,16 $       939,16 $       939,16 
ACV $ 1.488,04 $ 1.488,04 $    1.488,04 $    1.488,04 $    1.488,04 $    1.488,04 
Demanda $ 651,86 $ 651,86 $       651,86 $       651,86 $       651,86 $       651,86 
PBFP $ 231,91 $ 229,10 $       231,02 $       232,81 $       229,71 $       230,60 
AP (17%) $ 662,67 $ 654,65 $       657,05 $       659,29 $       655,40 $       656,52 
Total $ 4.792,61 $ 4.734,61 $    4.753,04 $    4.770,30 $    4.740,37 $    4.749,01 
Beneficio (USD)  $          57,99 $          39,57 $          22,31 $          52,23 $          43,60 
%  1,21% 0,83% 0,47% 1,09% 0,91% 
 
Se puede observar que la batería de flujo de vanadio- vanadio es la que mayor rentabilidad se 
tiene con un ahorro del 1,09% adicional, mientras que la batería de flujo Zn-Br se tiene una 
utilidad en la planilla eléctrica pero el mantenimiento es superior al beneficio obtenido 
Tabla 10. 42.-  VAN y TIR empresa propuesta CASO 2 
 Ión-Litio Plomo-acido Vn-Vn Zn-Br 
Inversión  $ (24.760,00)  $   (16.800,00)  $  (32.600,00)  $(18.000,00) 
Costo mantenimiento al año 
(USD/kWh)  $         140,00   $             93,60   $          467,20   $       607,20  
Ingresos  $         474,82   $           267,70   $          626,80   $       523,17  
Flujo neto de efectivo   $         334,82   $           174,10   $          159,60   $       (84,03) 
     
Ciclos de Carga /Descarga 4500 2500 20000 12000 
Vida útil 9 9 9 9 
VAN (tasa 12%) ($ 18.028,28) ($ 15.872,34) ($ 21.423,47) ($ 13.254,94) 
TIR -5% -32% -1% -3% 
 
Al aplicar el VAN y el TIR, para el CASO 2  se observar que  a pesar de tener datos negativos 
el TIR de la batería de flujo Vanadio- Vanadio es la que más se acerca a una tasa 0 y a una tasa 
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de rendimiento; mientras que la de flujo de Zinc- Bromo la batería de Plomo- acido contempla 
el porcentaje más alto debido a la ciclos de carga y descarga que esta contempla.  
 
14 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 CONCLUSIONES 
 
 En el mercado se encuentran a disposición de diferentes tipos de baterías tanto 
convencionales (ion-litio, plomo-acido, sodio- sulfuro), como las de flujo (vanadio-
vanadio, zinc-bromo, vanadio-bromo); en el que se caracterizan por su funcionalidad, 
rendimiento, sistemas de instalación y costes.  
 Las baterías de flujo se caracterizan por su alta vida útil de 20 años, profundidad de 
descarga 100%, costes más bajos por kWh cuando se usa una vez al día siendo más 
frecuente, operación en temperaturas altas, escalable llegando  a potencias en MW y la 
energía en MWh, baja toxicidad; siendo una excelente opción para el almacenamiento 
diario, soporte de la red en la que se eliminen picos y equilibren el sistema, e 
instalaciones fuera de la red pata el trabajo en isla para granjas , minas, sitios turísticos  
entre otros.  
 Las tecnologías con sistema convencional aplicando a gran escala tienen inconvenientes: 
las baterías de plomo acido que es una de las tecnología más utilizadas en la actualidad 
son toxicas, con limitaciones en implementación a gran escala y la duración debido a su 
límite de 2000 ciclos/ vida útil, y las baterías de ion de litio se caracterizan por su 
eficiencia alta y densidad de potencia pero enfrentan problemas con la escalabilidad, 
altos costos de instalación y producción, la composición son de materiales tóxicos e 
inflamables y la limitación a 3,000- 5,000 ciclos permitiendo una descarga (DOD) 
haciendo que más del 50 % de la batería no pueda usar.  
 Mediante el programa NEPLAN, se ha logrado simular los perfiles de carga que ha 
tenido la industria a considerar en la ciudad de Ambato “INDUSTRIAS CATEDRAL 
S.A”, al igual que la industrial propuesta en donde se ha observado el comportamiento 
en el que han variado dependiendo del rendimiento , temperatura promedio de trabajo 15 
ºC; observando una variación al implementar una sistema de 40 kWh para el 
almacenamiento, obteniendo datos de 48, 60, 44 y 50 kWh, ya sea por las características 
mencionadas de operación obteniendo diferentes curvas como resultado de la 
implementación. 
72 
 
 La evaluación técnica- económica de los diferentes sistemas a considerar se a observado 
un claro ahorro que lleva desde el 0.29% hasta el 1,07 % en ahorro en el pago de la 
planilla eléctrica, a pesar de estos resultados positivos al considerar como un proyecto 
para el único objetivo el aplanamiento de la curva con la alimentación de la red  no es 
viable por los costos de mantenimiento, operación y elementos que se necesitan.  
 
 RECOMENDACIONES 
 
 Se debe tener en cuenta la evolución de cada tecnología tanto en su rendimiento, ciclos 
de descarga, etc. Ya que esto permitirá utilizar la batería de flujo adecuadas y eficientes 
al momento que se lo vaya a implementar en una industria o en el sector residencial. 
Permitiendo tener una curva más cercana a la realidad y dimensionar el proyecto de una 
forma eficiente. 
 Al implementar esta tecnología se debe de tener en cuenta tanto la capacidad, densidad 
de energía, posibles problemas y el espacio físico a utilizar e implementar a la red. De la 
misma forma considerar el incremento de la carga como estudio desde 1 MW hasta 65 
MW, para el almacenamiento de la energía en el que se pueda apreciar de mejor manera 
las ventajas que tienen las baterías de flujo a comparación de las convencionales. 
 Los costos que se tienen por mantenimiento e implementación se deben considerar al 
momento de empezar un proyecto con este tipo de tecnologías en el que se pueda evaluar 
mediante las formulas financieras su sensibilidad. A igual de las pérdidas de energía en 
los equipos que intervienen en el sistema de almacenamiento para obtener las perdidas 
con claridad y dimensionar la energía exacta que se pierde en el almacenamiento. 
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 16 ANEXOS  
ANEXO I.1: Conexiones y elementos a las baterías. 
 
Figura 16. 1.-  Diagrama de conexión de baterías de flujo y sus elementos monofásico [38] 
 
 
 
 
  
Figura 16. 2.-  Diagrama de conexión de baterías de flujo y sus elementos trifásico [38] 
 
 
 
  
Figura 16. 3.-  Sistema integrado a la red doméstica [60] 
 
 
Figura 16. 4.-  Diagramas de conexión red y generación [61] 
 
  
 
Figura 16. 5.-  Conexión Sunny Island monofásico [62] 
 
Figura 16. 6.-  Conexión Sunny Island sistema trifásico [62] 
 
 
  
Figura 16. 7.-  Diagrama sistema de  conexión monofásico equipo [63] 
 
Figura 16. 8.-  Diagrama sistema de  conexión trifásico equipo [63] 
 ANEXO II.1: Características técnicas de equipos de conexión 
 
 
 
Figura 16. 9.-  Datos técnicos Sunny BackUP-System M / L / XL (tablero principal [65] 
 
  
Figura 16. 10.-  Inversores para sistemas aislados 230 V, 50 Hz [64] 
 
ANEXO III.1: Precios de equipos (inversores y controladores) 
 
 
Figura 16. 11.-  Precios de Sunny Island según la potencia de instalación [66] 
  
Figura 16. 12.-  Precios de banco de baterías para  Sunny Island según la potencia de instalación [66] 
 
 
 
Figura 16. 13.-  Precio Sunny Back up 230 V, 50 Hz [67]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ANEXO IV.1: Cargos tarifarios 
 
 
Figura 16. 14.-  Cargo tarifario  baja y media tensión [44]. 
 
 
Figura 16. 15.-  Cargo tarifario  baja tensión con y sin demanda [44]. 
  
Figura 16. 16.-  Cargo tarifario  baja tensión con demanda horaria [44] 
 
 
Figura 16. 17.-  Cargo tarifario  baja tensión con demanda horaria diferenciada [44] 
 
 
  
Figura 16. 18.-  Cargo tarifario  media tensión con demanda horaria [44] 
 
 
Figura 16. 19.-  Cargo tarifario  media tensión con demanda horaria diferenciada [44] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ANEXO V.1: Baterías  comerciales seleccionadas  
 
 Baterías de plomo- ácido   Trojan 24TMX 
 
Figura 16. 20.-  Especificaciones generales Baterías Trojan 24 TMX Plomo- Acido [58] 
 
 
 
 
Figura 16. 21.- Costo  Trojan SPRE 12225 12V 225Ah [58] 
 
 
 
Figura 16. 22.-  Baterías Trojan 24 TMX Plomo- Acido [58] 
 
 .  
Figura 16. 23.-  Ciclo de vida Baterías Trojan 24 TMX Plomo- Acido [58] 
 
 
 Baterías de Ión- Litio  
 
 
Figura 16. 24.-  Baterías de Litio- Ion 24 V 180 Ah [68] 
  
Figura 16. 25.-  Costo de baterías de Victron Litio- Ion 24 V 180 Ah [69] 
 
ANEXO VI.1: Configuración de conexiones de baterías 
 
 
Figura 16. 26.-  Calculo batería serie- paralelo [70] 
 
 
Figura 16. 27.-  Conexión de baterías convencionales en serie [71] 
 
  
Figura 16. 28.-  Conexión de baterías convencionales en paralelo y serie [71] 
 
 
Figura 16. 29.-  Sistema de conexión de baterías de flujo de 400 kW-h, 120 kW [72] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ANEXO VII.1: Dimensionamiento físico de las Baterías de flujo   
 
 
Figura 16. 30.-  Vista de CellCube [73] 
 
 
Figura 16. 31.-  Vista superior CellCube [73] 
 
 
Figura 16. 32.-  Vista frontal CellCube [73] 
 
